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ul. Powstancow Slaskich 8

Katarzyna
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PoLskie CENTRUM
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Tel: 71 311 43 04
Tel: 71 311 43 06
Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 311 43 12

sekretariat@oikoslab.pl
http://www.oikoslab.pl/

BADANIA

AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Pobierajacy probki:

Miegjsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca
sprawozdanie:

Raport z badan:

171/X1/16

Gminny Zakltad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

Monitoring przegladowy
Badanie wody przeznaczonej do spozycia

24.03.2016

Probki pobrato laboratorium OIKOS

Bogundw, ul. Konopnickiej 28, kran w kuchni.

27.04.2016 .

oy

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byc¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badar odnoszq sie wylgcznie do badanych prob
Laboratorium deklaruje mozliwosé przyjecia reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania raportu
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych

Pobrano probe do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2003 - A — woda

przeznaczona do spozycia.

IDENTYFIKACJA PROBKI: Woba pitNa - Bocunow, v, KonorNickies 28, KRAN W KUCHNLL
WyNIK
BADANA CECHA DokuMENT 171/1/1 WaRTOSC el
k2. (PARAMETR) ODNIESIENIA IEnHaEA DOPUSZCZALNAY HACRNAS
WYNIK + NIEZGODNA”
niepewnoscé”
IB-34 — wyd. nr
1. Temperatura® 2 z dnia [°Cl 6,3+ 1,0 - -
23.03.2011r.
" PN-EN ISO 4
2. Odczyn 105232012 [pH] 75+0,2 6,5-9,5 zgodna
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN- 19
3. wlasciwa® 77888:1999 [uS/cm] 714 + 40 2500 zgodna
1)
PR-EN 120 akceptoivsalny ibez
A s _ 3 7)
4. Barwa 75;867“.)2(1(21 1 (2: [mg/dm’ Pt] wleprawidiowyoh akceptowalny zgodna
zmian
PB-201 wyd.l z
5. Zapach?? dn. 01.02.2013 - akceptowalny | akceptowalny” zgodna
I.
s PN-EN ISO
6. Metno$é* 20272003 [NTU] 0,13 + 0,04 1” zgodna
PB-201 wyd.l z
7. Smak** dn. 01.02.2013 - akceptowalny | akceptowalny” zgodna
T.
Utlenialnos¢
z KMn0, PN-EN ISO 5 610)
8. Gideks 8467:2001 [mg Oy/dm’] 0,89+0,12 5 zgodna
nadmanganianowy)*
kil A PN-1SO 5 5
9. Twardo$¢ ogolna 6059:1999 [mgCaCO;/dm’] 298 + 42 60 — 500 zgodna
-C-04554-
10. Magnez* PN 4¢1g935 [mg Mg/dm’] 17+ 4 30-125” zgodna
; PN-ISO
11. Wapn* 6058:1999 [mgCa/dm’] 92+ 15 - zgodna
12, Chlorki® PN'I]SQ?) 49297: [mg Cl/dm’] <5 250" zgodna
. & PN-ISO 3 4
13. Siarczany 9280:2002 [mg SO./dim’] 25+ 6 250 zgodna
: PN-94/C-
14. Amonowy jon* 04576/4 [mgNH/dm’] <0,129'Y 0,50 zgodna
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15. Azotany* so/coasreog | MENOYAM] | 09140188 509 zgodna
16. Azotyny* . 61)71;1;1511\;_99 [mgNO,/dm’] <0,04'Y 0,5 zgodna
1. Fluorki* visesiong | meF/dm] | 06950139 1,5 zgodna
18. Chlor wolny* 71325)'31??2] g 8 [mg /dm®Cl,] <0,1'" 0,3 zgodna
19. Zelazo* II)?L.-;E 6N 210802 [mg Fe/dm’] <0,03' 0,200 zgodna
20. Mangan® seaaons | tmgMwam) | 0,00801 0,002 0,050 zgodna
21. Ol6wAP om0 | Ime Podm’] <0,001'D12 0,010 zgodna
2. MiedzA? 11;12‘19'5_21:;%(36 [mg Cu/dm’] | 0,0052 £ 0,0006 2,0 zgodna
23. Kadm?® 11;12‘19'5};:250(36 [mg Cd/dm?] <0,001' 0,005 zgodna
24. Chrom*® o | me Crdm) <0,001"1 0,05 zgodna
25. S6d 3‘:)11‘;‘52\5:916949‘7 [mg Na/dm’] 51,7+ 13,1 200 zgodna
26. Nikiel*® e oos | [mg Ni/dm] <0,001'12 0,020 zgodna
PB-184/ICP
27. RteéAP wyd. 111 z dn. [ng/dm?] <0,10'"1» 1,0 zgodna
01.06.2013
28. ArsenA? 1}7’12\19-41;235386 [ng/dm?] <1,0'"? 10 zgodna
29. Antymon? o0 | [gdm?] <0,100 5 zgodna
30, SelenA? 11;12"9'53386 [ng/dm?] <1,0' 10 zgodna
31. BorAP 11;12‘19'53:12%86 [mg / dm’] 0,043 + 0,005 1,0 zgodna
32. Benzo(a)piren® }3\19_53}1 2{)802 [png /dm3] <0,002'0 0,010 zgodna
33. Benzo(b) fluoranten® };%;Nzi)socs) [ng /dm3] <0,002'" - zgodna
34, Benzo(ghi)perylen® }1)17\19-;331\1 21080(5) [ng /dm?3] <0,002'" - zgodna
35. Benzo(k) fluoranten® I]D.I;IQ_;:;] 21)802 [ug /dm3] <0,002'" . zgodna
36. Indeno(1,2,3-cd) piren® 11)]7\19_53}]21080(5) [ug /dm?3] <0,002') - zgodna
37. Suma PN-EN ISO [ng/dm?] <0,008'Y 0,10 zgodna
wielopierscieniowych 17993:2005
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weglowodorow
aromatycznych (WWA)4
(z obliczen)
ISO 11423-
38. Benzen* 21997 [mg / dm’] <0,0005' 0,001 zgodna
PB-147/GC [ng/dm?] 1,1 1,0 30 zgodna
39. ChloroformA? wyd. Il z dn.
20.10.2014
PB-147/GC [ng/dm3] <10 15 zgodna
40. BromodichlorometanA? wyd. IT z dn.
20.10.2014
PB-147/GC [ug/dm’] <0,5' 2 zgodna
41. Tetrachlorometan®? wyd. IT z dn.
20.10.2014
42, ChloraminyA? PN-IS,O 7393 [mg / dm® Cl;] <0,02!014) 0,50 zgodna
2:2011 ’ ’
> THMA? PB-147/GC [ug/dm?] <4,0'? 100 zgodna
43. wyd. 11 z dn.
20.10.2014
n 3 11)12)
¥ grichlorosters PB-147/GC [ng/dm’] <2 10 zgodna
¥ i tetrachloroetenu®? wyd. ¥ = du,
20.10.2014
1,2-dichloroetanA? PB-147/GC [ng/dm?] <1,0'O? 3,0 zgodna
45. wyd. 11 z dn.
20.10.2014
. PN-EN ISO
AP 3 1112)
46. Bromiany 15061:2003 [ng/dm?3] <3 10 zgodna
Cyjanki og6lne”? PB-129/GC [pg/dm?] <512 50 zgodna
47. wyd. I z dn.
15.06.2011
Akryloamid”? PB-119/GC [ug/dm?] <0,03'"" 0,10 zgodna
48. wyd. Iz dn.
02.05.2011
Chlorek winylu®? PB-147/GC [ng/dm?] <Q, 2t 0,50 zgodna
49. wyd. I z dn.
20.10.2014
Epichlorohydryna*? PB-147/GC [ug/dm?] <0,05'"'? 0,10 zgodna
50. wyd. II z dn.
20.10.2014
PN-EN ISO
. AP 3 1112)
51. o-HCH 6468:2002 [ng /dm?] <0,010 0,10 zgodna
PN-EN ISO
g AP 3 112)
52. B -HCH 6468:2002 [ng /dm?] <0,010 0,10 zgodna
PN-EN ISO
53. y-HCHAP 6468:2002 [ug /dm3) <0,010'"» 0,10 zgodna
PN-EN ISO
54. 5-HCHA? 64682002 [ng /dm?] <0,010'""? 0,10 zgodna
PN-EN ISO N
55. HCBA? 6468:2002 [ng/dm?] <0,010""" 0,10 zgodna
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56. Aldryna? o [ng/dm?] <0,010"" 0,030 _
57. Dieldrynad? e oS, [pg/dm’] <0,010"™ 0,030 zgodna
58. Endrynas? Pg:g; égg [ng/dm?] <0,010"™2 0,10 zgodna
59, Izodryna®? ng%ESI; 5(8);) [ng/dm?3] <0,010'V» 0,10 zgodna
60. HeptachlorA? il 5(3);) [pg/dm?] <0,010' 0,030 zgodna
61. | Epoksyd heptachloru®® ng'ggégg [ng/dm’] <0,010'™ 0,030 zgodna
62. op’-DDDA? e [ng/dm?] <0,010' 0,10 2godna
63. op’-DDEA? 122'6122 é(s)g [ng/dm?] <0,010'012 0,10 zgodna
64, op’-DDTAP e oo [ug /dm?] <0,010' 0,10 2godna
65. pp’~-DDDAP ey [isg fdm?] <0,010' 0,10 zgodna
66. pp’-DDEA? ngg?; égg) [ng/dm?] <0,010')2 0,10 zgodna
67. pp’-DDTA? ng?;é(s)g [ng /dm?] <0,010'0® 0,10 zgodna
68. cis-chlordan®? 1)61:112?; 3320 [pg /dm3] <0,010'v 0,10 zgodna
69. Trans-chlordan? 1)621'652 égg [ng /dm?] <0,010' 0,10 zgodna
70. 2,4-DAP 23?\1?’1%2?93652; [ng /dm?] < 0.050'01» 0,10 zgodna
71. acetamiprydA? ILJJSS ]?Il:ﬁ 152954" [ng /dm3] <0.050'1® 0,10 zgodna
72. azoksystrobina®? lljJSS S]l:: 15 6395:1 [pg /dm?3] <0.050'919 0,10 zgodna
73. boscalidA” Do e | [ug fdm?] <0.050"1 0,10 zgodna
74. carboxin? Csboaios | [ug fdm] <0050 0,10 2godna
75. clomazone? [LJJSS gg: 15 295"1 [ng /dm?] <0.050'0® 0,10 zgodna
76. clopyralidA? o d TS g dm) <0.050"" 0,10 zgodna
77. cymoxanilA? [LJJSS 114331]:: 15 295:1 [ng /dm?] <0.050'919 0,10 zgodna
78. cyproconazoleA” llJJSS 1]35}1:: 152954 [ng /dm3] <0.050'V 0,10 zgodna
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79, cyprodinilA® gss gﬁ 156395 | e <0.050" 0,10 e
80. dicarmbah® ggffg%‘ggé Tipg fcdint] <0050 0,10 zgodna
8. ctofumesat?® UsEEas | mesam) <0.050"" 0,10 zgodna
82. | Fluazifop-p-buryl®® | U3 EPAS0 | g dm?) <0.020" 0,10 7godna
83. fluroxypyr“? CD]S;?,[?; (12—93652; [ng /dm?] <0.050"™) 0,10 zgodna
84. glifosatA? CSN ISO 21458 [ng /dm?] <0.100'13) 0,10 zgodna
5. linuron? USEoasis | [ngrdmy <0.050"" 0,10 zgodna
6. MCPAA? Ic)gqffg (;75'936552 [ug /dm?] <0050 0,10 zgodna
87. Mecoprop-PA? g}lgl]\lq?"fg (1753658 [ng /dm?3] <0.050' 0,10 zgodna
88. mesotrioneA? gss I]ESII)D: 152951’1 [ng /dm?] <0.050'" 0,10 zgodna
89. metamitron®? IIJJSS g}}:: 152954’1 [ug /dm3] <0.050'"13) 0,10 zgodna
90. nicosulfuron”? ILJJSS ]]5552 15295"1 [pg /dm?] <0.050'"" 0,10 zgodna
o1. primicarpA? 83 e 156395 | e <0.050" 0,10 ——
92. propaquizafop”? [ljss I}EEII’): 15 2954’1 [ug /dm?3] <0.050'" 0,10 zgodna
93. prothioconazoleA? [[sts F)f]l;: 1563954,1 [pg /dm3] <0.050'") 0,10 zgodna
94. tebuconazoleA? [lJ)SS g:: 15 2954" [ug /dm?] <0.050'" 0,10 zgodna
95. Thiophanate-methylA? I[JJSS gjﬁ 15 2954’1 [ug /dm?] <0.050"" 0,10 zgodna
96. Triflusulfuron-methylA? IIJJSS 1153}])): 15 63954,1 [ug /dm?] <0.050' 0,10 zgodna
o | e | | | aor
Suma pestycydow z 0,50
98. wylaczeniem W-PESSUMO1 [ng /dm?] <0.10"™ zgodna
chloroorganicznychA?
99. TrytA? C‘zf]g'(')s()célgs [Bg/dm?] <10 100 eppdin
100. Dawka orientacyjna AP W-TID-CC [mSv/yr] <0,030'""? 0,10 zgodna

' podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

2 wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)

* nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow dopuszczalne stezenie
magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych — oznacza, Ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku
uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zalaczniku przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

¥ parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody
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* nalezy spetni¢ warunek: [azotany]/50 + [azotyny]/3 <=1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanéw (NO) i azotynéw (NO,) w
mg/l; ponadto aby stgzenie azotyndw w wodzie wprowadzangj do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczalo wartosci 0,10 mg/l

% nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO

" akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

®w przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada
obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zalaczniku przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

 oznaczany w temperaturze 25°C

' indeks nadmanganianowy — utlenianie powinno by¢ przeprowadzone w ciagu 10 minut w temperaturze 100°C w srodowisku kwasnym z wykorzystaniem
nadmanganianu

"W ponizej granicy oznaczalnosci

“*badanie wykonane przez akredytowanego podwykonawce

') Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland (AB 079)

%) Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: ALS Group (L 1163)

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woba pitNa - BoGUNOW, UL, KONOPNICKIE] 28, KRAN W KUCHNI.
Wynik +
BapaNA cECHA DoxUMENT JEDNOSTKA MIARY NIEPEWNOSC? WaRrTos¢ OCEN’:/
(PARAMETR) ODNIESIENIA (k)" DOPUSZCZALNA® S 3
171 /I/] NIEZGODNA
Ogo6lna liczba bez
: ., PN- ; ;

mikroorganizméw 6;12%1\;534? jtk/ 1 ml nie wykryto nieprawidlowych -
w 2242 °C po 72 hA? ) zmian
Bakterie grupy coli® A PN-EQIOIIS“C_)I?O& jtk /100 ml 0 0 zgodna
Escherichia coli*® F N'ET;O[&(_)I?OS' itk / 100 ml 0 0 zgodna
Enterokoki *° PNEN S8 jik/ 100 mi 0 0 zgodna

Djtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

' podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)
* dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5 % probek w ciagu roku,

"= Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: J.S. Hamilton Poland S.A. (AB-079),

Koniec raportu z badan




