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OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.
ul. Powstancow éla_skich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl

PoLsxie CENTRUM
AKREDYTACJI

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN p[:A \
éo% .

"K 55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
Tel: 71 311 66 18
AR Fax: 71 311 43 12 BADANIA
. AB 934
. Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
421/111/16

Zleceniodawca: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

['ytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 18.04.2016 1.
w terenie:

Pobierajacy probki: Probki pobrato laboratorium OIKOS
Miejsce pobrania probek: Zorawina, hydrant przy Szkole Podstawowe;.
Data zakonczenia badan 27.04.2016 1.

i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca
sprawozdanie:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prob
Laboratorium deklaruje mozliwosé przyjecia reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania raportu
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych

Pobrano prébe do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2003 - A — woda
przeznaczona do spozycia. .

IDENTYFIKACJA PROBKI: WODA PITNA - ZORAWINA, HYDRANT PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
WyNIK

BADANA CECHA DokuMENT 421/A/4 WaRrTos$¢ ,OCENA

Lx (PARAMETR) ODNIESIENIA RS, DOPUSZCZALNA? —
} WYNIK + NIEZGODNA?
niepewnosé”
IB-34 —wyd. nr 2
1. Temperatura® z dnia 23.03.2011 [°ci 12,5+ 1,0 - -
r.
PN-EN ISO
o A 3

2. Mangan 15586:2005 [mg Mn/dm’] 0,0219 + 0,0061 0,050 zgodna

" podana wartos$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2
? wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)

Koniec raportu z badan




