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Raport z badan:
447/1/17
Zleceniodawca: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie

ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

['vtut raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

~J

Data pobierania probek 03.04.201
w terenie:

Pobierajacy probki: Probki pobrato laboratorium OIKOS
Miegjsce pobrania probek: Medtow, ul. Wisniowa. hydrant na dz. 34/6.
Data zakonczenia badan 13.04.2017 r.
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A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Winiki badan odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych

Pobrano probke¢ do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 5667-5:2003 - A — wody

przeznaczone do spozycia.

[DENTYFIKACIA PROBKI: Woda do spozycia - Medtow, ul. Wisniowa, hydrant na dz. 34/6.
WynNIK £
BapaNa cEcHA DOKUMENT ODNIESIENIA AEHESTR NIEPEWNOSC!! SRATE "
MIARY DOPUSZCZALNA®
447/A/1
IB-34 — wyd. nr 2 z dnia
A o
Temperatura 23.03.2011 r. [°C] 8,7+1,0 --
PB-201 wyd.I z dn.
Smak*” 0l _02.232)13 N - akceptowalny | akceptowalny?

Y_ podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomic utnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
9 wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przcznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)
? akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

[DENTYFIKACIA PROBKI: Woda do spozycia - Medtow, ul. Wisniowa, hydrant na dz. 34/6.
) JeEDNOSTKA WyNIK £ , . Ocena
BADANA CECHA DOKUMENT NIEPEWNOSC? W ARTOSC
. MIARY ) 3) ZGODNA/
(PARAMETR) ODNIESIENIA I DOPUSZCZALNA 34
(47K) 447/A/1 NIEZGODNA
; . ; bR bez
Ogolna liczba mikroorganizméw PN-EN ISO /1 ml nie wykivto | nieprawidiowveh
w 2242 0C po 72 h*? 6222:2004 J yRIY PREMIGION -
Zmian
Liczba bakterii z grupy coli® ** PN_F_ 2101184(_)1 2308- jtk / 100 ml 0 0 zgodna
; s ; PN-EN ISO 9308- | .
AP
Liczba Escherichia coli 12014-12 Jtk / 100 ml 0 0 zgodna
Liczba Enterokokéw katowych A° PN_ET;.ZI§OO47899- jtk / 100 ml 0 0 zgodna
"jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie
- podana wartod¢ niepewnosei stanowi nicpewno$é rozszerzong przy poziomic ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

' wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)
""dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5 % probek w ciagu roku,
“nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujg¢ powierzchniowych i mieszanych
A= Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: J.S. Ilamilton Poland S.A. (AB-079),

Koniec raportu z badan




