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Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Pobierajgcy probki:

Miejsce pobrania probek:

Data zakonczenia badan
i wydania raportu:

Osoba autoryzujaca
sprawozdanie:

Raport z badan:
151/XX11/17

Gminny Zakltad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Monitoring przegladowy
Badanie wody przeznaczonej do spozycia

21.03.2017 r.

Probki pobrato laboratorium OIKOS

Stary Sleszow, Stacja Uzdatniania Wody — woda uzdatniona.

09.05.2017 r.

Halina Majewska

vy’

Kierownik Pracowni Ogélnochemicznej

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prob
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20.10.2014
39. Bromiany*? II)L\]O_6EIT\IZIOSO(§ [pg/dm?] <3101 10 zgodna
) Cyjanki wolne i PB-129/GC wyd. | z o /il <11)12) .
40. zwiazane*? dn. 15.06.2011 [ug/dm’] - 2 2godng
-119/ / . 5
41. Akryloamid*? PBdllll(());}(SS‘;())(l{l L2 [png/dm?] <0,03'"2 0,10 zgodna
PB-147/GC
42. Chlorek winylu*? wyd. Il z dn. [png/dm’] <0,2'"= 0,50 zgodna
20.10.2014
PB-147/GC
43. Epichlorohydryna*” wyd. I z dn. [pg/dm?] <0,05'"1 0,10 zgodna
20.10.2014
Suma pestycydéw PN-EN ISO o /dm? _ 1)12) .
A chloroorganicznych?? 6468:2002 Lg ] 0,05 0:30 Zgpidua
45. a-HCHA? Zﬁgl_\iégg [png /dm’] <0,010'"" 0.10 zgodna
46. B -HCHA? ‘2:62%39 [ug /dm?] <0,010"1 0,10 zgodna
47. y-HCHA? e [ng /dm’] <0,0101 0,10 zgodna
48. 5-HCHAP 1)61:62% ég? [ug /dm?] <0,010'"12) 0,10 zgodna
49, HCBA? 'ﬁg‘iégg [ug/dm’] <0,010'12 0.10 zgodna
50. Aldryna*? l;]jfg%g? [ng/dm’] <0,010' 0,030 zgodna
51, Dieldryna*? Pg:ig%ﬁ 589 [pg/dm’] 0,010 0,030 zgodna
52 Endryna?®® [2:]1'6%539 [ng/dm’] <0,010''> 0.10 zgodna
53. Izodryna*? 13612}1_62@(5(8)? [ug/dm?] <0,010'M1 0,10 zgodna
54, Heptachlor? [)67:6?7' 0‘3? [ng/dm’] <0,010"1 0.030 zgodna
- Epoksyd PN-EN I1SO o . & isis) . o
33 heptachlorur? 6468:2002 [ug/dm’] 0,010 0,030 Zgodna
56. op’-DDDA? ngl;:él\ié(s)?o [ng/dm?] <0,010'2 0,10 zgodna
57. op’-DDE*? nggg\;ég? [ug/dm?] <0,010'"12 0,10 zgodna
58. op’-DDTAP Péjél?\ig(s)? [ug /dm?] <0,010'M12 0,10 zgodna
59. -DDDA? PN-EN ISO [ug /dm?] <0,010'M"2 0,10 zgodna
bp 6468:2002 &
60. pp’-DDE*? Pg:igghiég? [ug/dm?] <0,010'"2 0,10 zgodna
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PN-EN ISO
5 AP o 3 11)12) -
61. pp’-DDT 6468:2002 [ng /dm?] <0,010 0,10 zgodna
. PN-EN ISO
_ AP 3 112) -
62. cis-chlordan 64682002 [ng /dm?] <0,010 0,10 zgodna
PN-EN ISO
N B AP 3 1)12) o
63. Trans-chlordan 6468:2002 [ug /dm?] <0,010 0,10 zgodna
W-PESLMSO4
64. MCPAA? DIN 38407-35, [ng /dm?] <0,050'"" 0,10 zgodna
CEN/TS 15968
W-PESLMS02
65. Etofumesat*” CZ_SOP D06 03 1 [ng /dm?] <0,050'""9 0,10 zgodna
83.A
W-PESLMS04
66. Fluroxypyr?? CZ_SOP_D06 03 1 [ug /dm?] <0,050'"" 0,10 zgodna
82.A
W-PESLMS02
67. Metamitron? CZ SOP D06 03 1 [ug /dm?] <0,050'"" 0,10 zgodna
83.A
W-PESLMS04
68. ChlopyralidA® CZ SOP D06 03 | [ng /dm?] <0,050'"" 0,10 zgodna
83.A
W-PESSUMO 1
69. Suma pestycydow”? | CZ_SOP_D06 03 _J [ng /dm?] <0,1'" 0,50 zgodna
02
70. SH (Tryt)** BCR/ZLGIG/1-017 [Bg/dm?] <3,5™M5) 100 zgodna
71, 22Rp (Radon)™ BCR/ZLGIG/1-022 [Bq/dm’] 17,7 +3,5'9 100 zgodna

" podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k=2

» wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)

¥ nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw dopuszczalne stgzenie
magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku
uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zalaczniku przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

* parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wasciwosci korozyjnych wody

¥ nalezy spelni¢ warunek: [azotany]/50 + [azotyny]/3 <=1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow (NO;) i azotynow (NO,) w
mg/I; ponadto aby stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczato wartosci 0,10 mg/I

“ nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO

7 akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

¥ w przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada
obowiazku uzupelniania minimalnej zawarto$ci podanej w zataczniku przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

" oznaczany w temperaturze 25°C

19 indeks nadmanganianowy — utlenianie powinno by¢ przeprowadzone w ciagu 10 minut w temperaturze 100°C w srodowisku kwasnym z wykorzystaniem
nadmanganianu

"Y' ponizej granicy oznaczalnosci

A"hadanie wykonane przez akredytowanego podwykonawceg

2) Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland (AB 079)

%) Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcey: ALS Group (L 1163)

)y Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: OBIKS (AB 213)

5 Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: Gtéwny Instytut Gornictwa (AB 005).

W) _ norma wycofana - zastapiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09, laboratorium w trakcie wdrazania nowego wydania normy

“B_ norma wycofana bez zastapienia
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woba bo spozycia — STARY SLES/,()\\', ST/\CJA UZ[)ATNIANIA Wobpy — WODA

UZDATNIONA.

JEDNOSTKA

WyNIK +

BADANA CECHA DoruMENT NIEPEWNOSC? WARTOSC Ocena
e MIARY o 3 ZGODNA/
(PARAMETR) ODNIESIENIA D) DOPUSZCZALNA 3
(TK) 151/E/2 NIEZGODNA'
Ogolna liczba mikroorganizmow PN-EN [SO /1 ml . K . b,e(ﬁ
w 2242 °C po 72 h* 6222:2004 Jesm nie wyktyto | meprawidiowych -
zmian
Liczba bakterii z grupy coli® ** PN_F: T;OI]S4C—)13308— itk / 100 ml 0 0 zgodna
Liczba Escherichia coli*” a8 | ik / 100 mi 0 0 zeodna
Liczba Enterokokow katowych*? PN_ET;;SOO;SQQ_ jtk / 100 ml 0 0 zgodna
jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

— podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2

wg Rozporzqdzcma Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

‘dopuszua si¢ pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5 % probek w ciagu roku,
nalezw bada¢ w wodzie pochodzacej z uje¢ powierzchniowych i mieszanych

~ Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: J.S. Hamilton Poland S.A. (AB-079).

Koniec raportu z badan

Nr 0, poz. 1989)




