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A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prob




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan 581/II/ 17

1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-I1SO 5667-5:2003 - A — woda
przeznaczona do spozycia.

Wzor raportu z dnia: 31.01.2017r.

Strona/stron: 2/3 }

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woba po spozycia - Bratowice, SUW
Wik
BADANA CECHA DokuMENT - S81/A/I W arTos¢ Clegia
L.pr. p ~ o JEDNOSTKA gy ZGODNA/
(PARAMETR) ODNIESIENIA WYNIK DOPUSZCZALNA P
niepewnos¢”
A IB-34 —wyd.nr2 z o
1. Temperatura dnia 23.03.2011 ¢ [°C] 10,5+ 7,0 -- --
PN-EN I
2. Odczyn* 10@23;2081(2) [pH] 6,7+02 6,5-9,5" zgodna
Przewodnos¢
3. elektryczna PN-EN-27888:1999 [uS/em] 646 + 36 250097 zgodna
wiasciwa*
<59
PN-EN ISO akceptowalny i
4. Barwa* 7887:2012 — metoda | [mg/dm’ Pt] bez akceptowalny™ zgodna
C nieprawidtowych
zmian
PB-2 A s
5. Zapach*’ m%zgyodl 3 zr-dn - akceptowalny'” | akceptowalny® zgodna
6. Metnosé* 5(1;;32101)%? [NTU] <0,02” 19 zgodna
5
7. Smak"’ i 0"](?(1)2\)_‘/2)/0‘11"; idn' - akceptowalny'” | akceptowalny® zgodna
8. Twardos¢ ogdlna® PN-ISO 6059:1999 | [mgCaCOs/dm?] 252 £ 35 60 — 5009 zgodna
9. Amonowy jon* PN-94/C-04576/4 | [mgNH./dm’] <0,129” 0,50 zgodna
PN-EN ISO —_
o A 3 29) 2 o
10. Chior woiny 7393-2:201 1 [mg /dm’ Cl] <0,03 0,3 zgodna
. PN-EN 1SO ) , o) N ;
11. Zelazo 15586:2005 [mg Fe/dm’] <0,03 0,200 zgodna
PN-EN ISO
9J A o 3 9) o
12. Mangan 15586:2005 [mg Mn/dm’] <0,0015 0,050 zgodna

podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
Y wg Rozpor7adzema Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0. poz. 1989)
¥ parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody
" akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian
;‘parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody
'w przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego. ale nie naklada

obm\lazku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zalaczniku przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

'oznaczany w temperaturze 25°C
“'ponizej granicy oznaczalnosci
“badanie wykonane przez akredytowanego podwykonawce
'“) Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland (AB 079)

- norma wycofana - zastapiona przez PN-EN [SO 7027-1:2016-09, laboratorium w trakcie wdrazania nowego wydania normy

WB)

- norma wycofana bez zastapienia
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

[DENTYFIKACJA PROBKI: Woba po spozycia - Bratowice, SUW
JEDNOSTKA Wik + ) » OCENA
BADANA CECHA DOKUMENT NIEPEWNOSC?) WaRrTOS¢
MIARY 3 ZGODNA/
(PARAMETR) ODNIESIENIA h DOPUSZCZALNA 3)
(1K) 581/A/1 NIEZGODNA
. .. . PN-EN ISO 9308- | .
Liczba bakterii z grupy coli? ** 12014-12 jtk / 100 ml 0 0 zgodna
. S . PN-EN ISO 9308- | .
Liczba Escherichia coli** ) jtk / 100 ml 0 0 zgodna
1:2014-12
"jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie
»_ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2
¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0, poz. 1989)

' dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5 % probek w ciggu roku
A" Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: J.S. Hamilton Poland S.A. (AB-079),

Koniec raportu z badan







