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‘ Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
L NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393
Raport z badan:
172/XCV/19
Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie

ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 08.07.2019 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Kinga Lazar

Miejsce pobrania probek: Zerniki, SUW, hala filtrow i pomp

Data zakonczenia badan 18.07.2019 .
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca <{V‘A/

sprawozdanie:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badart odnoszq si¢ wylqcznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 -
A —wody przeznaczone do spozycia.

1.2. Wyniki pomiaru temperatury

IpENTYFIKACIA PROBRI: | Woda przeznaczona do spozycia — SUW Zerniki, hala filtréw i pomp
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNIK =+
TernhiTia NIEPEWNOSC!
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA WARTUS(; PAK/\MI-)'IRY('ZNAZ)
MIARY Kob prROBKI
172/M/8
IB-34 — wyd. nr 2
Temperatura® e s °C 16,6 + 7,0 -
p zdnia 23.03.2011 . [C]

"'~ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
? wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

1.3. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACJA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — SUW Zerniki, hala filtrow i pomp
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WiyNIK =+
BADANA CECHA ' - JEDNOSTRA | niepEWNOSC! T .
o DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY ARAMETRY G
(Pamamm (k) Kob PROBKI RYCZNA
172/M/8
Liczba bakterii z grupy coli *" PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0"
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Ytk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnoéci 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

' W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

" Dopuszcza sie¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

A Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland (AB 079) — badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu (decyzja nr 1484/19 z dnia 12.03.2019 1)

Koniec raportu z badan




