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Badanie wody przeznaczonej do spozycia

08.07.2019r

Pracownik Laboratorium OIKOS:
Kinga Lazar

Turéw, przepompownia 11 - stopnia.

18.07.2019 1.

o/

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badar odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych

IpENTYFIKACIA PROBKI: | Woda przeznaczona do spozycia - Turéw, przepompownia III - stopnia.

STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
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"' podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k—2

» wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

"W przypadku podania jednej warto$ci dolna wartosé zakresu wynosi zero

" Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland (AB 079) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/S/2018/104 z dnia 20.12 2018 1)

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

[DENTYFIKACJA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia - Turéw, przepompownia I1I - stopnia.

STAN PROBKI: Odpowiedni do badan

BADANA CEC JEDNOSTK A Winik ,iv” W ARTOSC

PADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY NIEFEWNOSC” ARTOSC

(PARAMETR) N PARAMETRYCZNAYY
WX 172/M/10
Ogolna liczba mikroorganizmow E 6222-2004 . . ; bF:z
W 2242 °C po 72 h*" PN-EN ISO 6222:20 jtk/ 1 ml | nie wykryto mepramdkz)wych
zmian’

Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0%
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokow katowych A* PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100 ml 0 0

" jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

? podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

' wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
¥ Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

' Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w

zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

** Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland

(AB 079)

Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu (decyzja nr 1484/19 z dnia 12.03.201971.))

Koniec raportu z badan

badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego




