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Ocena jakosci wody dostarczanej w II potroczu 2019 r.
z wodociagéw sieciowych funkcjonujacych w gminie Zorawina

Wodociagi sieciowe, Bratowice, Jaksonow, Stary Sleszow, Wegry, Zerniki Wielkie,
Zorawina nalezace do gminy Zoérawina, zarzadzane sg przez Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Zérawinie, ul. Miyniska 9, Wegry, 55-020 Zoérawina.

Podstawa  przekazywanej  poOtrocznej oceny  jakosci wody  dostarczanej
z poszczegdlnych wodociagdéw sieciowych byly wyniki badan kontrolnych probek wody
pobranych z punktéw usytuowanych w wyznaczonych miejscach urzadzen wodociggowych.

Czestotliwo$é pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objgtosci produkowane;
przez wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy parametry gr A, parametry
grupy B i nadzér sanitarny uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu
i sktadu surowca (jakoéé wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekeji
wody, a takze od mozliwosci wystgpienia wtornych zanieczyszcezen w rozprowadzajgcej sieci
wodociagowej oraz w wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w gminie Zo6rawina
w II pélroczu 2019 r. uwzglgdniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia) oraz miejsc czerpania wody przez konsumentow
(woda przeznaczona do spozycia).

Badania probek wody wykonywane byty w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej
przez zarzadce sieci wodociggowej, zgodnie z przyjetym harmonogramem pobierania
i badania probek wody na 2019 r. oraz w ramach kontroli zewnetrznej prowadzonej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu.

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
probek w II potroczu 2019 r. w zakresie parametréw grupy A oraz parametrow grupy B
zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikéw badan probek wody w II pétroczu 2019 r. pobranych
z wodociagéw sieciowych umieszczono w tabeli nr 2.
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W tabeli nr 3 zamieszczono informacje o jakosci wody w II potroczu 2019 r.
dostarczanej odbiorcom z urzadzen wodociggowych funkcjonujacych w gminie Zérawina.

Analizujagc  uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody pobranych
z poszczegblnych urzadzen wodociggowych w gminie Zorawina stwierdzono:

W probkach kontrolnych wody pobranych z wodociggow sieciowych:

e Bratowice — ~zbadano 4 prébki kontrolne wody w zakresie parametrow
fizykochemicznych i mikrobiologicznych,

e Jaksonéw — zbadano 2 probki kontrolne wody w zakresie parametrow
fizykochemicznych i mikrobiologicznych,

e Stary Sleszéow —  zbadano 4 probki kontrolne wody w zakresie parametréw
fizykochemicznych i mikrobiologicznych,

* Wegry — zbadano 3 prébki kontrolne wody w zakresie parametréw fizykochemicznych
i mikrobiologicznych,

e Zerniki Wielkie — zbadano 2 probki kontrolne wody w zakresie parametrow
fizykochemicznych i mikrobiologicznych,

o Zérawina — zbadano 8 probek kountrolnych wody w zakresie parametrow
tizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Wszystkie badane probki spetnialy wymagania sanitarne w zakresie przeprowadzonej analizy

laboratoryjnej.

Informacje dodatkowe:

1. Wobec kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postgpowanie administracyjno-
egzekucyjne.

2. W II potroczu 2019 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
przeprowadzil kontrole wodociagow: Bratowice, Jaksonéw, Stary Sleszow, Wegry,
Zerniki Wielkie, Zoérawina. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia przepiséw
sanitarnych.

3. Zarzadca wodociggow przekazywal wyniki badaf probek wody, pobieranych
w ramach kontroli wewngtrznej zgodnie z zaakceptowanym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu harmonogramem badan jakosci
wody na 2019 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikéw badan prébek kontrolnych wody
pobranych z poszczegolnych wodociggéow sieciowych funkcjonujgcych w gminie Zérawina
stwierdzono, iz jakos$¢ wody produkowanej i dostarczanej w II pdtroczu 2019 r. oceniono
jako przydatng do spozycia przez ludzi, zgodna z wymaganiami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Oceng sporzadzita:
Agnieszka Staniec
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Tabela nr 1. Zakres analiz probek kontrolnych wody w zakresie parametrow grupy A oraz

parametréw grupy B

o

.

.

Wskazniki bakteriologiczne
1. | Bakterie grupy coli 1 Bakterie grupy coli
2. | Escherichia coli 2 Escherichia coli
3 Ogolna liczbaomikroorganizméw w 3 O%élna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C
" | temp.22C+2Cpo 72 h ' +2Cpo72h
4 Enterokoki
5 Liczba Clostridium prefringens (Yacznie z
przetrwalnikami)
, Wskazniki fizyczne i organoleptyczne
1. | Barwa 1. Barwa
2. | Metno$¢ 2 Metnosé
3. | pH 3. pH
4. | Przewodno$¢ wlasciwa 4. Przewodnos¢ wilasciwa
5. | Zapach 5. | Zapach
6. | Smak 6. Smak
' Parametry chemiczne
1. | Amonowy jon 1. Akryloamid
2. | Chlor wolny 2. | Antymon
3. Amonowy jon
4. Arsen
5. Azotany
6. Azotyny
7. Benzen
8. Renzo(a)piren
9. Bor
10. | Bromiany
11. | Bromodichlorometan
12. | Chlor wolny
13. | Chloraminy
14. | Chlorek winylu
15. | Chlorki
16. | Chloroform
17. | Chrom
18. | Cyjanki
19. | 1,2 — dichloroetan
20. | Epichlorohydryna
21. | Fluorki
22. | Glin
23. | Kadm
24. | Magnez
25. | Mangan
26. | Miedz
27. | Nikiel
28. | Otéw
29. | Rtec
30. | Selen
31. | Srebro
32. | Siarczany
33. | Séd
34. | Twardos¢ ogolna
35. | Utlenialno$¢ KMnOy,
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36. | Zelazo

37. | X trichloroeten i tertachloroetenu

38. | X trihalometanow (THM)

39 2 wielopierscieniowych weglowodoréw
" | aromatycznych (WWA)

40. | Pestycydy

41. | X pestycyddéw
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