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r raportu z dnia: 26.02.2020 r. ‘
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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN PCA
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NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393
Raport z badan:
111/X1L1/20
Zleceniodawca: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie

ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Tytut raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 10.03.2020 1.
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

Miejsce pobrania probek: Stary Sleszéw, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
Data rozpoczecia badan: 10.03.2020 r.

Data zakonczenia badan: 16.03.2020 r.

Data wydania raportu 17.03.2020 r.

z badan:

Osoba autoryzujgca raport e

z badan: (hr/\

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prébek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostepniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z o0.0.

L Raport z badan: 111/XLI/20 Wzér raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2 4]

1. Wyniki badan

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Stary Sleszow, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpow1edn1 do badan
WyNIK £
JEDNOSTKA NIEPEWNOSC')
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA ) W ARTOSC PARAMETRYCZNAZY)
MIARY Kob PROBKI
111/G/9
IB-34 — wyd. nr 2
Temperatura* : °C 13,3+ -
P z dnia 23.03.2011 r. [*Cl o 4y lf

!~ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
' wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Woda przeznaczona do spozycia — Stary Sleszow, Stacja Uzdatniania Wody,

IDENTYFIKACIA PROBKI:
kran w budynku.

STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNIK +
— JEDNOSTKA | NippEWNOSCY o
BARAA crena DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY Wmid
(ParamETR) ()" Kob propi; | PARAMETRYCZNAY
111/G/9
Liczba bakterii z grupy coli " PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0”
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

? podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

' W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

' Dopuszeza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykryeia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

‘P Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawey badan:

JS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.
432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Raport z badan:
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Zleceniodawca: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie

ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Tytut raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 10.03.2020 r.
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

Miejsce pobrania probek: Wegry, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
Data rozpoczgcia badan: 10.03.2020 .

Data zakonczenia badan: 16.03.2020 r.

Data wydania raportu 17.03.2020 r.

z badan: alina Majewska

Osoba autoryzujaca raport /‘fW W~

z badan: Kierownik Pracowt cher

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prébek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z 0.0.

[ Raport z badan: 111/XL/20 Wz6r raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5: 2017 10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IpEnTYFIKACIA PROBKI: | Woda przeznaczona do spozycia — Wegry, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNik +
JEDNOSTKA NIEPEWNOSC"
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA W ARTOSC PARAMETRYCZNAZY
MIARY Kob proBKI
111/G/8
IB-34 — wyd. nr 2
Temperatura® ; o + -
peratura z dnia 23.03.2011 r. < 13,141,0

~ podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosc rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Wegry, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynik +
oo JEDNOSTRA | NiEPEWNOSC? -
Bapana (fi( HA DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY WARTOSC 3)4)
(PARAMETR) (k)" Kob proBki | PARAMETRYCZNA
111/G/8
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0%
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

"jlk - liczba jednostek tworzacych kolonie
pod"m’] warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufiiosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
Y wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
W przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé¢ zakresu wynosi zero
* Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
' Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawcy badan:
JS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.
432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Raport z badan: 111/XXXIX/20

Wzoér raportu z dnia: 26.02.2020 r. \ Strona/stron: 1/2

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
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BADANIA

AB 934

’7/}61

Kapitat ZWE&O\(/NEI"O@ Oﬁ-bﬁl

...............

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:
Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:
Data wydania raportu

z badan:

Osoba autoryzujaca raport
z badan:

Raport z badan:
111/XXXIX/20

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

10.03.2020 r.

Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

Jaksonow, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
10.03.2020 r.
16.03.2020 r.

17.03.2020 r.

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postepowania ze skargami zostanie udostgpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z o0.0.

E Raport z badai: 111/XXXIX/20

Wzor raportu z dnia: 26.02.2020 r.

Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5- 2017 10 - A,

PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Jakson6w, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.

STAN PROBKI: Odpowiedni do badan

z dnia 23.03.2011 1.

WyNIk +
TEDNOSTRA NIEPEWNOSC "
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA WARTOSE PARAMETRYCZNADD
MIARY Kob PROBKI
111/G/7
g ! o
Temperatura® IB-34—wyd. nr 2 [°C] 10,7+ 1,0

podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnoscé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Jaksonow, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

Wynik +
JEDNOSTRA | NiEPEWNOSC? _y
BA;ANA e DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY A o
(PARAMETR) (7x)" Kob proBk; | PARAMETRYCZNA
111/G/7
Liczba bakterii z grupy coli " PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0"
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Ujtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

2 podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosc rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2
Y wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludZI (Dz. U. 2017, poz. 2294)

W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

¥ Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli

zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
"Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawey badan:

<10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w

JS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.

432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
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Raport z badan:
111/XXXVIIL/20
Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Z6rawinie

ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zoérawina

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 10.03.2020 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

Miejsce pobrania probek: Zerniki Wielkie, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
Data rozpoczgcia badan: 10.03.2020 .

Data zakonczenia badan: 16.03.2020 r.

Data wydania raportu 17.03.2020 .

z badan:

Osoba autoryzujaca raport — 171

z badan:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badar mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostepniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z 0.0.

’7 Raport z badan: 111/XXXVIII/20 Wzor raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2 J

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi ‘

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IpEnTYFIKACIA PROBKI: | Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wielkie, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WynNik £
JepnosTRA NIEPEWNOSC"
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA : W ARTOSC PARAMETRYCZNAZ?)
MIKRY Kob PrOBKI
111/G/6
IB-34 — wyd. nr 2
tura® ; o + -
Temmpeedtura z dnia 23.03.2011 1. [Cl HAeLs

" podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
» wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
"W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

PO ERTS AL PR Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wielkie, Stacja Uzdatniania Wody,
kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNik +
. JEDNOSTKA | nippEWNOSC? o
Banana crCHA DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY Warros¢
(PARAMETR) (1)) Kob propi; | PARAMETRYCZNADY
111/G/6
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0%
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

! jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

? podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosc rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

" W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

¥ Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

“'Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawcy badan:

IS Hamilton Poland (AB 079) — badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.,
432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393
Raport z badan:
111/XXXVII/20
Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie

ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 10.03.2020 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

Miejsce pobrania probek: Zérawina, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
Data rozpoczgcia badan: 10.03.2020 r.

Data zakonczenia badan: 16.03.2020 .

Data wydania raportu 17.03.2020 .

z badan:

Osoba autoryzujaca raport
z badan:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badain mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prébek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostepniona na Zyczenie klienta




OIKOS Sp. z 0.0.

r Raport z badan: 111/XXXVII/20 Wzor raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5- 2017 10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IpENTYFIKACIA PROBRI: | Woda przeznaczona do spozycia — Zérawina, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpow1edm do badan
WynNik +
JEDNOSTRA NIEPEWNOSC!)
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA WARTOSC PARAMETRYCZNAZS)
MIARY Kob PROBKI
111/G/5
IB-34 — wyd. nr2
Temperatura® ; ’ °C 11,1+7,0 --
P z dnia 23.03.2011 1. [*Cl =4

— podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
' wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
“'W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACJA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Zorawina, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WiNik £
. JEDNOSTKA | NipEWNOSE? e
Baps (ﬂECHA DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY Wariose %
(PARAMETR) ) Kob prop; | PARAMETRYCZNAT
111/G/5
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 R
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Vjtk - liczba jednostek tworzacych kolonie
& podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosc rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
Y Dopuszeza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
" Wynik uzyskany od akredytowanego zewngtrznego dostawcey badan:
JS Hamilton Poland (AB 079) — badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.
432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Raport z badan: 111/XXXVI1/20 /%\Izér raportu z dnia: 26.02.2020 r. \ Strona/stron: 1/2 J

PoLSKIE CENTRUM

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
ﬁ% OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0. PCA
Z= GMINNY TR IUM BADAN SRODOWISKOWYCH ot
‘lK ul PowswawmnSIasklch gl  Tel: 713114304  sekretariat@oikoslab.pl %

1(T'Swn<ﬁta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl
mm 2020 -03- 2 Tel: 71 311 66 18 satii

Fax: 71 311 43 12 m—/
\A_IPLYNF& 0. 4423\ 4040
Kapitat Zaktadowy>100000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393
Raport z badan:
111/XXXVI1/20
Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie

ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

Tytut raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 10.03.2020 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

Miejsce pobrania probek: Bratowice, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
Data rozpoczgcia badan: 10.03.2020 r.
Data zakonczenia badan: 16.03.2020 .
Data wydania raportu 17.03.2020 .
z badan:
Halina Majewska
Osoba autoryzujgca raport ‘/ﬁé N /
z badan: . ‘ L \Z

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone W zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badar odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prébek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na Zyczenie klienta




OIKOS Sp. z 0.0.

[ Raport z badan: 111/XXXVI/20 Wzér raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2 W

1. Wyniki badan

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IpENTYFIKACIA PROBRI: | Woda przeznaczona do spozycia — Bratowice, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WynNik +
N ~ TEONGSTIcA NIEPEWNOSC" .
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA ) WARTOSC PARAMETRYCZNA?
MIARY Kob prROBKI
111/G/4
IB-34 — wyd. nr 2
Temperatura® : : °C 98+1,0 -
P 2 dnia 23.03.2011 . [ B d,

" podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$é rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
' wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Bratowice, Stacja Uzdatniania Wody, kran w budynku.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynik +
. JEDNOSTKA | NiEpEwNOSE? .y
BA;)ANA (:E( e DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY WARFOSC 3)4)
(PARAMETR) ()" Kob prosi; | PARAMETRYCZNA’
111/G/4
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 R
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

"jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

 wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Y W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

* Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

"' Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetiznego dostawey badan:

JS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.
432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan




OIKOS Sp. z 0.0.

Raport z badan: 111/XXXII/20 ‘ Wzér raportu z dnia: 26.02.2020 r. I Strona/stron: 1/2

OS$SRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN

OCHRONY SRODOWISKA 1 BIOTEC;H[\IOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0. !?[EA
= LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH Aaacoriaca
@IK®S® . rowstancow Slaskich 8 Tel: 713114304 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl
Tel: 71 311 66 18 BADANIA
Fax: 71 311 43 12 S
AB 934
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
111/XXXT1/20

Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 05.03.2020 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Grzegorz Kedzia

Miejsce pobrania probek: Jarostawice 20, kran w kuchni w budynku socjalnym,
wodocigg sieciowy Bratowice.

Data rozpoczgcia badan: 05.03.2020 .
Data zakonczenia badan: 12.03.2020 1.
Data wydania raportu 13.03.2020 r.
z badan:
Halina Majewska

Osoba autoryzujaca raport

z badan: L

Kierownik Pracowni Ogélnochemicre

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z o0.0.

[ Raport z badan: 111/XXXII/20

Wzor raportu z dnia: 26.02.2020 r.

Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Jarostawice 20, kran w budynku mieszkalnym,
wodociag sieciowy Bratowice

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

BADANA CECHA

DOKUMENT ODNIESIENIA

JEDNOSTKA

WynNIK £
NIEPEWNOSC")

WARTOSC PARAM ETRYCZNA

2)3)

z dnia 23.03.2011 r.

MIARY Kob prROBKI
111/F/1
Temperatura® FB34— wyd. o 4 [°C] 8,5+ 17,0 s

podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

[DENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia - Jarostawice 20, kran w budynku mieszkalnym

wodociag sieciowy Bratowice

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

BADANA CECHA

JEDNOSTKA

WynNik +
NIEPEWNOSC?

p . DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY W.ARTOS(‘ 3)4)
(PARAMETR) (x)" Kob propr; | PARAMETRYCZNA
111/F/1
Ogolna liczba mikroorganizméow 2 : . . b_ez
w 2242 °C po 72 h* PN-EN ISO 6222:2004 Jtk/ T'ml | nie wykryto meprandl(z)wych
zmian
Liczba bakterii z grupy coli *° PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0"
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokow kalowych®? PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk /100 ml 0 0

Vjtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017. poz. 2294)
¥ W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
¥ Zaleca si¢, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

~ 100 jtk /T ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

200 jtk /T mi w kranie konsumenta

“ Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w

zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawcy badai:

IS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.

432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan




