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Zleceniodawc; J ﬂ é iinny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
g Al Miynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 12.10.2020 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:

Grzegorz Ke¢dzia
Miejsce pobrania probek: Zo6rawina, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtroéw 1 pomp.
Data rozpoczgcia badan: 12.10.2020 r.
Data zakonczenia badan: 15.10.2020 r.
Data wydania raportu 21.10.2020 r.
z badan:
Osoba autoryzujaca raport W:Majcwsn
z badan: < "‘\ \

Kierownik Pracowni Ogélnochericzne

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z 0.0.

( Raport z badan: 111/CLVI/20

Wzor raportu z dnia: 26.02.2020 r.

Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IDENTYFIKACJA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Zoérawina, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtréw i pomp.

STAN PROBKI: OdeWlednl do badan
WyNIK £
JEDNOSTKA NIEPEWNOSC)
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA WARTOSC¢ PARAMETRYCZNAZ®
MIARY Kob PROBKI
111/U/4
IB-34 — wyd. nr 2
Temperatura® . : °C 114+170 -
p z dnia 23.03.2011 r. L ’

'~ podana warto$¢ niepewnoscei stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

? wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294
¢ Rozporza g p i y p i do spozycia p. .p )
YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACJA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Zérawina, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrow i

pomp.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNIK =+
. JEDNOSTRA | NiEpEWNOSC? -
Banamacc A DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY s )
(PARAMETR) (1K) Kob proBk] | PARAMETRYCZNA
111/U/4
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0"
Liczba Escherichia coli** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Djtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

' Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 m] nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w

zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

AWynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawey badan:
JS Hamilton Poland (AB 079) — badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/19 z dnia

31.12.20191)

Daty wykonywania badan sg identyfikowaine w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Raport z badan:
111/CLVI1/20

7

Zlecenioddwea:~

Tytul raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Miynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

12.10.2020 .

Pracownik Laboratorium OIKOS:
Grzegorz Kedzia

Zerniki Wielkie, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtréw i pomp.

Data rozpoczecia badan: 12.10.2020 .
Data zakonczenia badan: 15.10.2020 1.
Data wydania raportu 21.10.2020 r.
z badan:
Hahn? Majewska
Osoba autoryzujgca raport ’
z badan: ° T R

Kierownik Pracowni Ogélnochemicznej

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badarn mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badarn odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostegpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z 0.0.

l Raport z badan: 111/CLVII/20

Wzor raportu z dnia: 26.02.2020 r.

Strona/stron: 2/2

]

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IDENTYFIKACIA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wielkie, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtréw i pomp.

Odpowiedni do badan

STAN PROBKI:

WyNIk +
NIEPEWNOSC!)

z dnia 23.03.2011 r.

JEDNOSTKA
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENTA WARTOS(" PARAME'I'RYCZNAZB)
MIARY Kob prOBKI
111/U/5
IB-34 —wyd. nr 2
Temperatura® Y [°C] 11,7+ 1,0 -

!~ podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACJA PROBKI: .
1 pomp.

Woda przeznaczona do spozycia — Zerniki Wielkie, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrow

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

WyNik &
JEDNOSTKA | NigpEwNOSE? y
BAI;)ANA CEC}){A DokUMENT ODNIESIENIA MIARY Wf-\RTOSC 3)4)
(PARAMETR (k)" Kob prOBK] | PARAMETRYCZNA
111/U/5
Liczba bakterii z grupy coli ** | PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 R
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Djtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
 wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

*'Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w

zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
' Wynik uzyskany od akredytowanego zewngtrznego dostawcy badan:

JS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/19 z dnia

31.12.20191.)
Daty wykonywania badan sg identyfikowaine w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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Zleceniodawca:

Tytut raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:
Data wydania raportu

z badan:

Osoba autoryzujaca raport
z badan:

Raport z badan:
111/CLVIII/20

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zorawinie
ul. Miynska 9, Wegry
55-020 Zoérawina

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

12.10.2020 r.

Pracownik Laboratorium OIKOS:
Grzegorz Kedzia

Jaksonow, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtréw i pomp.
12.10.2020 r.
15.10.2020 1.

21.10.2020 .

Halma Majewska

_\\Wﬂ/

Kierownik Pracowm Ogélnochemiczne;

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylqcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z o.0.

E Raport z badan: 111/CLVIII/20 Wzér raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano prébke do badafi zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Jakson6w, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrow i pomp.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WynNIk +
5o l)
] NIEPEWNOSC
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA FDNOSTEA WARTOSC PARAMETRYCZNAZY)
MIARY Kob PROBKI
111/U/6
IB-34 — wyd. nr 2
A 0,
Temperatura 2 dnia 23.03.2011 r. [*Cl N5£10 -

!~ podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k—2
? wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — Jakson6w, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrow i
pomp.
STAN PROBKT: Odpowiedni do badan
Wynik =+
3 JEDNOSTKA | NiEpEWNOSC?) .
e DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY Wiasose -
(PARAMETR) — Kob propkr | PARAMETRYCZNA™Y
111/U/6
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0"
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Vjtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

? podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnoscé rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

“W przypadku podania jednej warto$ci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

* Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawcy badan:

JS Hamilton Poland (AB 079) - badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/19 z dnia
31.12.20191)

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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O$RODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN PCA
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH P AEOYTAG
‘IK“ ul. Powstancow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
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WPLYNELO ¥R| 2781 404

Zleceniodawca: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie
ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Tytut raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia
Data pobierania probek 12.10.2020 r.
w terenie:
Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:

Grzegorz Kedzia
Miejsce pobrania probek: Stary Sleszow, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrow i pomp.
Data rozpoczgcia badan: 12.10.2020 r.
Data zakonczenia badan: 15.10.2020 .
Data wydania raportu 21.10.2020 .
z badan:

Halinp Majewska

Osoba autoryzujgca raport

z badan: , .
Rierownik Pracowni Ogodlnochemicznej

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badarn mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq si¢ wylqcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na zyczenie klienta




OIKOS Sp. z o.0.

Raport z badan: 111/CLIX/20 W2z6r raportu z dnia: 26.02.2020 r. Strona/stron: 2/2

1. Wyniki badan

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury

IpenTyFIRACIA PROBKI: | Woda przeznaczona do spozycia — Stary Sleszow, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtréw i pomp.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNik +
JEDNOSTKA NIEPEWNOSC" ' .
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA WARTOS(' PARAMETRYCZNA_)})
MIARY Kob PROBKI
111/u/7
IB-34 — wyd. nr 2
A 0, ke
. + -
TRt zdnia 23.03.2011 1. ['Cl 13640

"~ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspalczynniku rozszerzenia k=2
* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartoéci dolna wartosé zakresu wynosi zero

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROB: Woda przeznaczona do spozycia — Stary Sleszéw, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtréw i
pomp.
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNIK +
JEDNOSTKA | NigpEwNOSC? 2
Biman cacRa DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY ki ;
(PARAMETR) (i) Kob propki | PARAMETRYCZNA™
111/u/7
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 (IR
Liczba Escherichia coli*? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

D jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$é zakresu wynosi zero

¥ Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

A*Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawcy badan:

JS Hamilton Poland (AB 079) — badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/19 z dnia
31.12.2019r1.)

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan




