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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
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BADANIA
—_—

AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393
Raport z badan:
104/CXLII/21
Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie

ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Tytut raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 16.11.2021 r.

w terenie:

Osoby pobierajace probki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Grzegorz Kedzia

Miejsce pobrania probek: Turéw, kran w budynku przepompowni.

Data rozpoczgcia badan: 18.11.2021 .

Data zakonczenia badan: 18.11.2021 r.

Data wydania raportu 29.11.2021 r.

z badan:

Osoba autoryzujaca raport z badan: Elektronicznie podpisany

przez Halina Majewska

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan mogq by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq sie wylqcznie do badanych prébek

Klient ma prawo do ztozenia skargi — procedura postepowania ze skargami zostanie udostepniona na zyczenie klienta
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10/
Apl1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

Woda przeznaczona do spozycia — Turéw, kran w budynku przepompowni.

IDENTYFIKACIA PROBKI: .
hala filtrow i pomp

STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Kob prOBKI 104/AJ/7
L.r. B?;:;:M(;]?)IA DOKUMENT ODNIESIENIA WYNIK + nzpemnosc” WARTOSC PARAMETRYCZNA?
A IB-34 — wyd. nr 2 o o
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 ¢ 10,8°C +0,5°C -
. < 0,030 mg/1
2. Zelazo*™* (Niepewnos¢ dla stezenia 0,03 mg/1 0,200 mg/ 1
IB-132 wynosi 23%)
wydanie nr 1
s z dnia 17.02.2021 r. <0,015 mg/l
3. Mangan™ (Niepewno$¢ dla stezenia 0,015 mg/l 0,050 mg/1
wynosi 23%)

D podana warto$¢ niepewnoéci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ jest podawana jako niepewno$é
wzgledna, z wyjatkiem pH , temperatury i barwy, dla ktorych niepewno$¢ podaje si¢ w jednostkach pomiaru/stgzenia. W przypadku niepewnosci barwy warto$¢ ta nie uwzglednia
niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek.

Pwg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

3w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

“ badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu (Decyzja Nr 2188/21 z dnia 18.05.2021 r.)
zapis (<) oznacza - ponizej dolnej granicy zakresu akredytacji. W nawiasie podano niepewno$¢ rozszerzona dla punktu, ktory jest dolng granica zakresu akredytacji.

zapis (>) oznacza - powyzej gornej granicy zakresu akredytacji. W nawiasie podano niepewnos$¢ rozszerzong dla punktu, ktory jest gorng granicg zakresu akredytacji.
W przypadku rezultatow badan ponizej i powyzej zakresu akredytacji podana w kolumnie wartos¢ jest informacja o poziomie zawartosci mezurandu.

Daty wykonywania badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan
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