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OŚRODEK BADAŃ PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I WDROŻEŃ 
OCHRONY ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

Tel: 71 311 43 04
Tel: 71 311 43 06
Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 311 43 12

sekretariat@oikoslab.pl
http://www.oikoslab.pl/

Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badań:
104/CXXXI/21

Zleceniodawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9, Węgry
55-020 Żórawina 

Tytuł raportu: Badanie wody przeznaczonej do spożycia

Data pobierania próbek 
w terenie:

19.10.2021 r.

Osoby pobierające próbki: Pracownik Laboratorium OIKOS:
Grzegorz Kędzia

Miejsce pobrania próbek: Węgry, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrów i pomp

Data rozpoczęcia badań: 19.10.2021 r.

Data zakończenia badań: 25.10.2021 r.

Data wydania raportu 
z badań:

16.11.2021 r.

Osoba autoryzująca raport z badań:

A - badania oznaczone symbolem „A” w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie może być kopiowany inaczej niż w całości
Wyniki badań mogą być wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
Klient ma prawo do złożenia skargi – procedura postępowania ze skargami zostanie udostępniona na życzenie klienta
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1. Wyniki badań

1.1. Wyniki badania parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano próbkę do badań zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10  - A,  PN-ISO 5667-5:2017-10/ 
Ap1:2019-07 – A – wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

IDENTYFIKACJA PRÓBKI: Woda przeznaczona do spożycia – Węgry, Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrów i pomp

STAN PRÓBKI: Odpowiedni do badań 

KOD PRÓBKI 104/AF/3

L.P.
BADANA CECHA

(PARAMETR)
DOKUMENT ODNIESIENIA

WYNIK ± NIEPEWNOŚĆ
1) WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA

2)3)

1. TemperaturaA IB-34 – wyd. nr 2 
z dnia 23.03.2011 r. 

13,5OC ± 0,5OC --

2. ŻelazoA,Z

IB-132 
wydanie nr 1

 z dnia 17.02.2021 r. 

< 0,030 mg/l 
(Niepewność dla stężenia 0,03 mg/l

wynosi 23%)
0,200 mg/l

3. ManganA,Z
< 0,015 mg/l 

(Niepewność dla stężenia 0,015 mg/l
wynosi 23%)

0,050 mg/l

1) podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność jest podawana jako niepewność 
względna, z wyjątkiem  pH , temperatury i barwy, dla których niepewność podaje się w jednostkach pomiaru/stężenia. W przypadku niepewności barwy wartość ta nie uwzględnia 
niepewności związanej z pobieraniem próbek. 
2)wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
3)w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero 
Z badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu   (Decyzja Nr 2188/21 z dnia  18.05.2021 r.)
zapis (<) oznacza - poniżej dolnej granicy zakresu akredytacji. W nawiasie podano niepewność rozszerzoną dla punktu, który jest dolną granicą zakresu akredytacji. 
zapis (>) oznacza - powyżej górnej granicy zakresu akredytacji. W nawiasie podano niepewność rozszerzoną dla punktu, który jest górną granicą zakresu akredytacji. 
W przypadku rezultatów badań poniżej i powyżej zakresu akredytacji podana w kolumnie wartość jest informacją o poziomie zawartości mezurandu.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badań


	1. Wyniki badań
	1.1. Wyniki badania parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych


		2021-11-16T13:38:26+0100
	Halina Majewska




