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AKREDYTACJI

ul. Powstancéw Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
m 55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl BADANIA
Tel: 71 311 66 18 —_—
Fax: 71 311 43 12 AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytut raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:
Data rozpoczgcia badan:
Data zakonczenia badan:
Data wydania raportu

z badan:

Osoba autoryzujaca raport
z badan:

Raport z badan:
104/CLVII/21

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie
ul. Mtynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

14.12.2021 1.

Pracownik Laboratorium OIKOS:
Grzegorz Kedzia

Nowojowice 23A, bydynek mieszkalny, kran w kottowni
14.12.2021 .
20.12.2021 r.

29.12.2021 r.

Elektronicznie podpisany
przez Halina Majewska

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan mogg by¢ wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badan odnoszq sie wylqcznie do badanych probek
Klient ma prawo do zlozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostgpniona na Zyczenie klienta
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Raport z badan: 104/CLVII/21 Wz6r raportu z dnia: 27.09.2021 r.

1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 z wylaczeniem punktow 4.4.3,4.4.4,4.4.5,
4.4.6 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia

przez ludzi

1.1. Wyniki pomiaru temperatury i badania smaku

IDENTYFIKACJA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia - Nowojowice 23A, bydynek mieszkalny, kran w kottowni
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WryNIK +
NIEPEWNOSC
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA JepNOSTRA W ARTOSC PARAMETRYCZNAZ®
MIARY Kob PROBKI
104/AM/9
IB-34 — wyd. nr 2
A 0,
Temperatura 2 dnia 23.03.2011 1. [C] 8.0£0.5 -
Smak 23+2°C*? <2 TEN Akceptowalny przez
PN-EN 1622:2006 TEN (Akceptowalny ) konsumentow i bez
Czas przechowywania probki 72h nieprawidlowych zmian

Y~ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2
» wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej warto$ci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

AP Wynik uzyskany od akredytowanego zewnetrznego dostawcy badan:
Aquanet laboratorium Sp. z 0.0. (AB 700) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-

WSP.9011.3.81.2021 z dnia 11.06.2021 r.

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACIA PROBKL: Woda przeznaczona do spozycia - Nowojowice 23A, bydynek mieszkalny,
’ kran w kotlowni
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WynNik +
BADANA CECHA JepNOSTKA. | NiEpEWNOSC? Wartosc
DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY 3)4)
(PARAMETR) ()" Kob prOBKI | PARAMETRYCZNA
104/AM/9
. s AP
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0°
. AP
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0
Ogolna liczba mikroorganizméw . . . . b.ez
w temp. (2242) °C po (68+4) h*? PN-EN ISO 6222:2004 jtk /1 ml 1[0;4] nieprawidtowych
: zmian”
E:gf;ﬁlfl (Paciorkowce PN-EN ISO 7899-2:2004 itk /100 ml 0 0

Djtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

? podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

* Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

© Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.
AP Wynik uzyskany od akredytowanego zewngtrznego dostawcy badan: Aquanet laboratorium Sp. z 0.0. (AB 700) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-WSP.9011.3.81.2021 z dnia 11.06.2021 r.

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Koniec raportu z badan
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