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Ocena jakosci wody dostarczanej w I polroczu 2021 r.
z wodociggow sieciowych funkcjonujacych w gminie Zérawina

Wodociagi sieciowe — Bratowice, Jaksonéw, Stary Sleszow, Wegry, Zerniki Wielkie,
Zbérawina nalezace do gminy Zérawina, zarzadzane sa przez Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Zoérawinie, ul. Mtynska 9, Wegry, 55-020 Zorawina.

Podstawg  przekazywanej  polrocznej oceny  jakosci wody  dostarczanej
mieszkancom gminy Zérawina z poszczegdlnych wodociagébw byly wyniki badan
kontrolnych probek wody pobranych z punktéw usytuowanych w wyznaczonych miejscach
urzadzen wodociggowych, ktore dotyczyly:

e stacji uzdatniania wody (SUW — woda uzdatniona podawana do siect),

e rozprowadzajacej sieci wodociggowe]j (pompownia wody, hydrant),

e miejsc czerpania wody przez konsumentow (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia).

Czestotliwos¢ pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objetosci produkowane;j
przez wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy parametry gr A, parametry
grupy B i nadzor sanitarny uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu
i skladu surowca (jako$¢ wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji
wody, a takze od mozliwo$ci wystgpienia wtdrnych zanieczyszczen w rozprowadzajgcej sieci
wodociagowej oraz w wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w gminie Zérawina
w I pétroczu 2021 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia), rozprowadzajacej sieci wodociggowej (pompownia
wody, hydrant) oraz miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda przeznaczona do
spozycia).

Badania probek wody wykonywane byly w ramach kontroli wewngtrznej prowadzone;j
przez zarzadce sieci wodociggowej, zgodnie z przyjetym harmonogramem pobierania
i badania prébek wody na 2021 r. oraz w ramach kontroli zewnetrznej prowadzone]j przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu.

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
prébek w Il pétroczu 2021 r. w zakresie parametrow grupy A oraz parametrow grupy B
zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikow badan probek wody w I poétroczu 2021 r. pobranych
z wodociggdw sieciowych umieszczono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacj¢ o jakosci wody w II potroczu 2021 r.
dostarczanej odbiorcom z urzgdzen wodociagowych funkcjonujagcych w gminie Zorawina.
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Analizujagc  uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody pobranych

z poszczegblnych urzadzen wodociagowych w gminie Zérawina stwierdzono:

Info

Bratowice — zbadano 5 probek wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych
1 fizykochemicznych. Wszystkie badane probki spelnialy wymagania sanitarne
w zakresie przeprowadzonej analizy laboratoryjnej.

Jaksonow — zbadano 4 probki wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Wszystkie badane probki spelnialy wymagania sanitarne
w zakresie przeprowadzonej analizy laboratoryjnej.

Stary Sleszéw — zbadano 15 probek wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych
oraz 14 probek w zakresie parametrow fizykochemicznych. Dwie probki pobrane
do badan nie spetnialy wymagan sanitarnych w zakresie parametru mikrobiologicznego
— liczby bakterii grupy coli oraz trzy probki w zakresie parametru chemicznego — chloru
wolnego. Po podjeciu dziatan korygujacych przez Zarzadcg wodociggu oraz wykonaniu
kontrolnych badan laboratoryjnych uzyskano wyniki zgodne z normami sanitarnymi.
Wegry — zbadano 3 probki wody w zakresie parametrow mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Wszystkie badane probki spelnialy wymagania sanitarne
w zakresie przeprowadzonej analizy laboratoryjne;j.

Zerniki Wielkie — zbadano 3 probki wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Wszystkie badane probki spelnialy wymagania sanitarne
w zakresie przeprowadzonej analizy laboratoryjne;j.

Zérawina — zbadano 11 probek wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych
oraz 16 probek w zakresie parametrow fizykochemicznych. Jedna prébka wody pobrana
do badan nie speiniata wymagan sanitarnych w zakresie parametru chemicznego —
manganu. Po podjeciu dziatan korygujacych przez Zarzadce wodociagu i wykonaniu
kontrolnych badan uzyskano wyniki badan zgodne 2z normami sanitarnymi.
Nie stwierdzono przekroczen w zakresie parametréw mikrobiologicznych.

rmacje dodatkowe:

1. Wobec kontrolowanego podmiotu prowadzono trzy postepowania administracyjno-
egzekucyjne dot. niespetnienia wymagan higieniczno-sanitarnych
w wodociggach sieciowych:

e Stary Sleszow — dot. przekroczenia parametru mikrobiologicznego — liczby
bakterii grupy coli. Z uwagi na dwukrotne przekroczenie parametru
mikrobiologicznego wydano decyzje o warunkowe] przydatnosci wody
do spozycia produkowanej przez wodociag sieciowy Stary Sleszéw na okres
od 15 do 20 grudnia 2021 r.

e Zerniki Wielkie — dot. przekroczenia parametréw fizykochemicznych —
chloramin i manganu. Kontynuowano post¢gpowanie administracyjne wszczete
w | pétroczu 2021 r.

e Zérawina — dot. przekroczenia parametrow fizykochemicznych — chloru
wolnego, metnosci, manganu i zelaza. Kontynuowano postgpowanie
administracyjne wszczgte w I potroczu 2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy we Wroclawiu Strona2z 11

L




Z uwagi na doprowadzenie wszystkich parametréw jakosci wody przeznaczonej do
spozycia w ww. wodociggach sieciowych, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wroclawiu umorzyl wszczete postepowania administracyjno-
egzekucyjne.

2. Zarzadca wodociggéw przekazywat wyniki badan prébek wody, pobieranych
w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z zaakceptowanym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu harmonogramem badan jakosci
wody na 2021 r.

3. W drugim potroczu 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
przeprowadzit kontrole sanitarng wodociagéw sieciowych: Bratowice, Jaksonow,
Stary Sleszow, Wegry, Zerniki Wielkie, Zorawina. Podczas kontroli nie stwierdzono
razgcych uchybien sanitarnych. W zakresie stanu technicznego i sanitarnego wydano
zalecenia pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikdéw badan probek kontrolnych wody
pobranych z poszczegdlnych wodociggéw sieciowych funkcjonujacych w gminie Zérawina
stwierdzono, iz jako$¢ wody produkowanej i dostarczanej w II poétroczu 2021 r. oceniono
jako przydatng do spozycia przez ludzi, zgodng =z wymaganiami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), za wyjatkiem
okresu obowigzywania decyzji o warunkowe] przydatnosci wody do spozycia
(15-20 grudnia 2021 r.) w wodociggu sieciowym Stary Sleszow.

Oceng sporzadzita:
Agnieszka Staniec
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Tabela nr 1. Zakres analiz probek kontrolnych wody w zakresie parametrow grupy A oraz
parametrow grupy B

WskazZniki bakteriologiczne
1. Bakterie grupy coli 1. Bakterie grupy coli
2. Escherichia coli 2. Escherichia coli
3 Ogolna liczba mikroorganizmow w temp. 220 £2° 3 Enterokoki
Cpo72h
4 Ogolna liczba mikroorganizméw w temp.
) 22°42°Cpo72h
5. Clostridium perfrigens (1acznie 7z przetrwalnikami)
WskaZniki fizyczne i organoleptyczne
1. Barwa 1. Barwa
2. Metnosé 2. Metnosé
3 pH 3. pH
4 Przewodnos¢ whasciwa 4. Przewodnos¢ whasciwa
5 Zapach 5. Zapach
6. Smak 6. Smak
Parametry chemiczne
1. Amonowy jon 1. Akryloamid
2. Chlor wolny 2. Antymon
3. Amonowy jon
4. Arsen
5. Azotany
6. Azotyny
7. Benzen
8. Benzo(a)piren
9. Bor
10. Bromiany
1. Bromodichlorometan
12, Chlor wolny
13. Chloaminy
14. Chlorek winylu
15. Chlorki
16. Chloroform
17. Chrom
18. Cyjanki
19. 1.2 — dichloroetan
20. Epichlorohydryna
21. Fluorki
22. Glin
23. Kadm
24. Magnez
25. Mangan
26. Mied?Z
27. | Nikiel
28. Ogolny wegiel organiczny (OWO)
29. Oléw
30. Riegé
31. Selen
32. Srebro
33. Siarczany
34. Séd
35, Twardos¢ ogdlna
36. Utlenialnos¢ KMnO4
37. Wapn
38. | Zelazo
39. % trichloroeten i tertachloroetenu
40. | X trihalometanéw (THM)
41 ¥ wielopierscicniowych weglowodoréw
) aromatycznych (WWA)
42. Pestycydy
43. % pestycydow
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