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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119,
str. 1), dalej okreslanego RODO informujemy, ze:

1.

10.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez Powiatowa Stacje¢ Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wroctawiu, jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu, bedacy jednoczesnie
Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wroctawiu. Administrator ma siedzibg we
Wroctawiu (50-227) przy ul. Kleczkowskiej 20, tel. 71-329-58-43, e-mail: psse.wroclaw(@sanepid.gov.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mozliwy pod adresem poczty elektronicznej:
iod.psse.wroclaw@sanepid.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane beda w celu:
a) wykonania czynno$ci zgodnie z nakazem i wymogami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) wywigzania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z zawartej umowy lub podjecia niezbednych dziatan
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

¢) wykonania zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wiadzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

Dane osobowe nie beda udostgpniane podmiotom trzecim, moga zosta¢ udostgpnione wylgcznie organom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowe;.

Dane osobowe beda przetwarzane do chwili zrealizowania zadania, dla ktérego te dane zostaly zebrane,
a nastepnie beda przechowywane jako materialy archiwalne przez okres wynikajacy z przepisow ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), zgodnie
kategorig archiwalna nadawana w zaleznosci od rodzaju zatatwianej sprawy.

Przystuguje prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.

Prawo do wniesienia skargi. Kazdej osobie, ktora uzna, ze jej dane osobowe s3 przetwarzane niewlasciwie,
przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W zaleznosci od rodzaju zalatwianej sprawy podanie danych osobowych jest obowiazkowe lub dobrowolne:

1) w przypadku zlozenia wniosku do Administratora (pismo w dowolnej formie), oczekujgc
rozpatrzenia sprawy (zajecia stanowiska) i udzielenia odpowiedzi — podanie danych jest
dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemozliwi zatatwienie sprawy,

2) jezeli Administrator dzialajac na podstawie przyznanych mu uprawniefi zgda podania danych
osobowych, ich podanie jest obowiazkowe, a odmowa podania moze by¢ uznana za dziatanie
utrudniajgce lub udaremniajace dziatalno$¢ organéw Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, co stanowi
wykroczenie.

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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1. WSTEP

Na podstawie § 23 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu przeprowadzil ocene obszarowsg
jakosci wody za rok 2023, produkowanej i dostarczanej mieszkancom gminy Zoérawina.

Gmina Zoérawina jest gming wiejska potozong w wojewoddztwie dolnoslaskim,
w powiecie wroctawskim. Wedtug danych z 2023 r. powierzchnia gminy wynosi 120 km?,
natomiast liczba ludnosci zaopatrywanej w wode wynosi 11 778 mieszkancow.

Jakos¢ wody nadzorowana byla w ramach monitoringu wewnetrznego prowadzonego
przez zarzadcOw wodociaggdw oraz monitoringu zewnetrznego prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu. Badania wykonywane
byly w zakresie przewidzianym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania probek wody wykonane w ramach monitoringu wewnetrznego wykonywano
w laboratoriach: GBA Polska Sp. z o0.0., ul. Ochtynska 65, 03-289 Warszawa, ALS Czech
Republic s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9 oraz Osrodek Badan Podstawowych
Projektéow i Wdrozen Ochrony Srodowiska i Biotechnologii ,,OIKOS” sp. z o.0.,
ul. Powstancéw Slaskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna. Laboratoria posiadaja zatwierdzenie
systemu jakosci prowadzonych badan laboratoryjnych, wydane przez wlasciwego
panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Badania laboratoryjne wykonywane w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego
przez Panstwowag Inspekcje Sanitarng przeprowadzono w Laboratorium Mikrobiologii
i Laboratorium Chemii Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wroclawiu
oraz Pracowni Badan Chemicznych Wody — Pracowni Analiz Instrumentalnych
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wroctawiu, ul. M. Curie-Sktodowskiej
73/717.

Zakresy wykonywanych badan probek kontrolnych wody w ramach parametréw
grupy A i parametréw grupy B zamieszczono w tabeli nr 4.

Mieszkancy gminy Zérawina w 2023 r. zaopatrywani byli w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi z szesciu wodociagéw sieciowych: Bratowice, Jaksonéw, Stary
Sleszow, Wegry, Zerniki Wielkie, Zoérawina zarzadzanych przez Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Zérawinie, ul. Miynska 9, Wegry, 55-020 Zérawina.

Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje wodociagg Zaktadu Doswiadczalnego Instytutu
Zootechniki PIB Sp. z o0.0., ktéry nalezy do Zakladu Doswiadczalnego Instytutu Zootechniki
PIB Sp. z 0.0., ul. Badawcza 4, 55-020 Zérawina. Wodocigg pracuje wylgcznie na potrzeby
zakladu. Z wody tej korzysta ok. 12 os6b.

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie w roku 2023 r. lgcznie
wyprodukowat 726 576,3 m® wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wodociag
sieciowy Zaktadu Doswiadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Zerniki Wielkie Sp. z o.0.
na wlasne potrzeby uzytkowe wyprodukowat 43 800 m*® wody. Calkowita produkcja wody
w gminie Zérawina w 2023 r. wyniosta 770 376,3 m3.
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2. UJECIA WOD WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRZENIA W WODE
DO SPOZYCIA 1 ZWODOCIAGOWANIE GMINY

W tabeli nr 1 przedstawiono wykaz uje¢ wod wykorzystywanych w gminie Zo6rawina
do zaopatrzenia mieszkancéw gminy w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Tabela 1. Ujecia wod wyko anych do zaopatrzenia w wode do spozycia

gminy Zérawina

| 85,0 13,0 Tak b - o
. ozwolenie wodnoprawne
1. Bratowice 1 70,0 52,0 Tak Nr 694/2016
Ia 70,0 45,0 Tak
I 34,2 15,0 Tak Pozwolenie wodnoprawne
2. Jaksonéw (znak sprawy:
u 33,5 15,0 Tak WR.ZUZ.5.4210.236.2020.SM)
1 110.0 10.0 Tak Pozwolenie wodnoprawne
3. Stary Sleszéw ’ ’ (znak sprawy:
> 116.0 20,0 Tak WR.ZUZ.5.4210.237.2020.SM)
4 W 2z 106,0 26,0 Tak Pozwolenie wodnoprawne
: oy 1z 106,0 202 Tak Nr 607/2015
Pozwolenie wodnoprawne
Y, g s (znak sprawy:
A. | EsmiErNRe . 533 20,0 Tak WR.ZUZ.5.4210.534.2021.AP/
SM)
6 Férawinn S-1z bis 81,3 52,0 Tak Pozwolenie wodnoprawne
’ 1l 81,0 80,0 Tak Nr 796/2017
Wodociag
sieciowy Zakladu 1 87,0 31,0 Tak .
Doswiadczalnego _ Decyzja Marszatka
7. Tnstytuta Wojewédztwa Dolnoslaskiego
Zootechniki PIB | 2 88,0 31,0 Tak nrFZ 12512021
Sp. z 0.0.

W tabeli nr 2 zamieszczono informacje dotyczace wielkosci produkcji, miejscowosci
zaopatrywanych przez poszczegolne wodociagi, liczby ludnosci zaopatrywanej w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi przez poszczego6lne wodociggi.

Tabela 2. Wielko$¢ produkcji, zaopatrywane miejscowosci oraz liczba oséb zaopatrywanych
poszczegbine wodo

Bratowice, Jarostawice, Okrzese,
. Zagrodki, Rynakowice, Turéw, Milejowice,
L Bratowics 476,38 2472 Medtow, Wilkowice, Mnichowice,
Wojkowice, Suchy Dwor
s Jaksonow 112,9 807 Jaksondw, Przectawice
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. , 1o (Krj(')w, N00J0w1ce Nowy Sleszow
3. Stary Sl 169.6 1 . ’ ’
ry sleszow a9, 132 Stary Sleszow, Polakowice, Ractawice Male
Bogunoéw, Brzescie, Marcinkowice
4, W 1 4 H] > s
eery G5 R Pasterzyce, Wegry
5. Zerniki Wielkie 117,9 928 Zerniki Wielkie, Wilczkéw, Galowice
6. Zorawina 944.7 5160 K?mle}ny, Komorowice, Rzeplin, Szukalice,
Zoérawina
Wodociag
sieciowy Zaktadu
Doswiadczalnego
7. Tnstytuiu 120,0 12 -
Zootechniki PIB
Sp. z o.0.

Do wszystkich miejscowos$ci w gminie Zérawina dostarczana jest woda wodociaggowa
— gmina jest calkowicie zwodociggowana. Mieszkancy maja mozliwos¢ korzystania z wody
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

3. PUNKTY POBORU PROBEK WODY

Podstawa przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegdlnych
wodociggoéw sieciowych byly wyniki badan kontrolnych probek wody pobranych z punktéw
usytuowanych w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociggowego, ktére dotyczyly:

e podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW — woda uzdatniona
podawana do sieci),

e miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia),

e rozprowadzajacej sieci wodociggowej (pompownia wody).

Czgstotliwo$é pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objetosci produkowane;j
przez wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy monitoring przegladowy
(parametry grupy B) 1 monitoring Kkontrolny (parametry grupy A) wuzalezniono
od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu i skladu surowca (jako$¢ wody surowe;j),
stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosci wystgpienia
wtérnych zanieczyszczen w  rozprowadzajacej sieci wodociggowe;j oraz
w wewngtrznej instalacji wodociggowej.

W ocenie obszarowej jakosci wody produkowanej przez wodociggi w gminie
Zérawina w 2023 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody
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(woda uzdatniona przeznaczona do spozycia), z miejsc czerpania wody przez konsumentow
(woda uzdatniona w punktach u konsumentéw) oraz z rozprowadzajacej sieci wodociggowej
(pompownia wody).

W tabeli nr 3 przedstawiono liczbe i lokalizacje punktow pobierania prébek wody,
ktore zostaly ustalone przez zarzadcow wodociggéw z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym we Wroctawiu.

Tabela 3. Liczba i lokalizacja punktéw pobierania prébek wody wyznaczonych dla wodociagéw
unkcjonujac h na terni i i

1. UW woda uzdatniona

Wodociag sieciowy 2. Punkt u konsumenta — Medsun S.A.,
Bratowice Milejowice 6

3. Pompownia wody — Turéw
SUW woda uzdatniona

2. Punkt u konsumenta — Przectawice —
ul. Strzelinska 21 (§wietlica wiejska)

Wodociag sieciowy

Jaksonow
3. Punkt u konsumenta — Jaksonéw —
ul. Wroctawska 34 — sklep spozywczy
SUW woda uzdatniona
Wodociag sieciowy 2. Punkt u konsumenta — Nowojowice 21B
Stary Sleszow 3. Punkt u konsumenta — Polakowice —
Gminny Zaktad Gospodarki ul. Szkolna 5
Komunalnej w Zérawinie, 1. SUW woda uzdatniona — ul. Kolejowa/Szkolna
ul. Miynska 9, Wegry, 55- N 2. Punkt u konsumenta — W =
020 Zérawina xodomqg sieclowy ul. Wincentego Witosa l‘;gry
egry ¢

3. Punkt u konsumenta — Bogunow —
ul. M. Konopnickiej 28
1. SUW woda uzdatniona — ul. Miynska
Wodociag sieciowy 2, Punkt. u lfon§umenta — Wilczkow,
Farniki Wielkie ul. Mickiewicza 1A '
3. Punkt u konsumenta — Galowice,
ul. Debowa 12 ($wietlica wiejska)
SUW woda uzdatniona

Wodinciag sieciowy Pompownia wody — Komorowice

1
2

7érawina 3. Punkt u konsumenta — Rzeplin — Al. Lipowa 46
4

Punkt u konsumenta — Zérawina —
ul. Gwiazdzista 23

Zaktad Do$wiadczalny 1. ZDIZ PIB - sala operacyjna
Instytutu Zootechniki PIB Wodociag sieciowy Zaktadu

Zerniki Wielkie Sp. z 0.0., Do$wiadczalnego Instytutu  |2. ZDIZ PIB — SUW

ul. Badawcza 4, 55-020 Zootechniki PIB Sp. z 0.0.

Zérawina 3. ZDIZ PIB - budynek socjalny

Zakres analizy wody, w jakim przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
probek w ramach parametréw grupy A (monitoring kontrolny) i parametréw grupy B
(monitoring przegladowy) zawarto w tabeli nr 4.
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Tabela 4. Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz

monitorin

u przegladowego.

1. | Bakterie grupy coli 1. Bakterie grupy coli
2. | Escherichia coli 2. Escherichia coli
3. | Ogolna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C 3. | Enterokoki
+2°Cpo72h
4. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C +2°C

po72h

igens (lacznie z przetrwalnikami)

A
1. Barwa 1. Barwa
2. | Metnos¢ 2. | Mgtnosé
3. | pH 3. pH
4 Przewodnos¢ whasciwa 4. Przewodno$¢ wlasciwa
5. | Zapach 5. Zapach
6. | Smak 6.
1. | Amonowy jon 1. | Akryloamid
2. | Chlor wolny 2. Amonowy jon
3. Antymon
4. Arsen
5. Azotany
6. Azotyny
7. Benzen
8. Benzo(a)piren
9. Bor
10. | Bromiany
11. | Bromodichlorometan
12. | Chlor wolny
13. | Chlorek winylu
14. | Chloraminy
15. | Chlorki
16. | Chrom
17. | Cyjanki
18. | 1,2 -Dichloroetan
19. | Epichlorohydryna
20. | Fluorki
21. | Glin (Aluminium)
22. | Kadm
23. | Magnez
24. | Mangan
25. | Miedz
26. | Nikiel
27. | Ogdlny wegiel organiczny (OWO)
28. | Otow
29. | Pestycydy
30. | Rteé
31. | Selen
32. | Siarczany
33. | Séd
34. | Srebro
35. | Trichlorometan (Chloroform)
36. | Twardos¢ og6lna
37. | Utlenialno$¢ KMnO4
38. | Wapn
39. | Zelazo
40. | X trichloroeten i tertachloroetenu
41. | X trihalometanéw (THM)
42. | X pestycydéw
43. | TWWA
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4. WIELKOSC PRODUKCJI WODY DOSTARCZANEJ
OD POSZCZEGOLNYCH PRODUCENTOW I SPOSOB JEJ UZDATNIANIA
ORAZ DEZYNFEKCJI

4.1.WODOCIAGI

Na terenie gminy Zérawina funkcjonuje 1 wodociag w przedziale produkcji
1001-10000 m3/d: Zorawina, 6 wodociagéw w przedziale produkcji 101-1000 m*/dobe:
Bratowice, Stary Sleszow, Jaksonéw, Wegry, Zerniki Wielkie oraz wodocigg sieciowy
Zak}adu Doswiadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.0.

4.1.1. Wodociagi w przedziale produkcji 1001-10000 m*/dobe

W tabeli numer 5 zawarto informacje dotyczace wielkosci produkcji wody, rodzaju
ujmowanej wody oraz sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji w wodociggu sieciowym
Zo6rawina.

Tabela 5. Metody uzdatniania i dezynfekcji wody przez wodociag sieciowy w przedziale
produkcji 1001-10000 m*/d

woda glebinowa napowietrzanie — filtracja I1° (dZelazianie

1. Zérawina 944,7* ) ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(2 studnie glebinowe) podchlorynem sodu

*Srednia wielko$é produkcji wody w roku 2023 wyniosta 944,7 m3/d, z uwagi na produkcj¢ wody pow. 1000
m?/d w II i Il kwartale 2023 r. wodociag zostal zakwalifikowany do przedziatu 1001-10000 m3/d.

4.1.2. Wodociagi w przedziale produkcji 101-1000 m*/dobg

W tabeli numer 6 zawarto informacje dotyczace wielkosci produkcji wody, rodzaju
ujmowanej wody oraz sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji w poszczegdlnych wodociggach.

Tabela 6. Metody uzdatniania i dezynfekcji wody przez wodociag sieciowy w przedziale
produkciji 101-1000 md/d

powietrzanie — filtracja I1° (odzelazianie

woda glebinowa
1. Bratowice 476,8 ) ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(3 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja I1° (odzelazianie
2. Stary Sleszéw 169,6 ) ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(2 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja I1° (odzelazianie
3. Jaksonow 122,9 _ ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(2 studnie glgbinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja I1° (odzelazianie
4. Wegry 168.,8 ] ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(2 studnie glgbinowe) podchlorynem sodu
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woda glebinowa napowietrzanie — filtracja I1° (odzelazianie
Zerniki Wielkie 117,9 ) ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(1 studnia glebinowa) podchlorynem sodu

Wodociag
sieciowy Zaktadu
Doswiadczalnego

Instytutu
Zootechniki PIB
Sp. zo.0.

woda glebinowa

120,0

(1 studnia glebinowa) okresowa podchlorynem sodu

4.2.INNE URZADZENIA DO ZAOPATRZENIA W WODE DO SPOZYCIA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu nie posiada informacji,
o funkcjonowaniu na terenie gminy Zdrawina innych urzadzen shuzacych do zaopatrzenia
mieszkancéw gminy w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5. JAKOSC WODY DO SPOZYCIA

Badania probek wody wykonywane byly w ramach kontroli wewnetrznej prowadzone;j
przez Zarzadcow sieci wodociagowych, zgodnie z przedstawionymi i zaakceptowanymi przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu harmonogramami
pobierania i badania prébek wody na 2023 rok oraz w ramach kontroli zewnetrznej
prowadzonej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu.

W 2023 r. pobrano i wykonano badania laboratoryjne 70 probek kontrolnych wody,
pochodzacych z wodociagdw sieciowych funkcjonujacych w gminie Zérawina.

Przekroczenia parametréw jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz
podjete przez zarzadcow wodociagéw dziatania naprawcze opisano w rozdziatach 5.2.1 7.

5.1 ODSTEPSTWA OD DOPUSZCZALNYCH WARTOSCI PARAMETROW
I WARUNKOWA PRZYDATNOSC WODY
W 2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydal 1 decyzje
o braku przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w wodociggu sieciowym Zaktadu
Doswiadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z 0.0. Opis prowadzonego post¢powania
administracyjnego zawarto w rozdziale nr 6.

W 2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu nie udzielil zgod
na odstgpstwa od dopuszczalnych wartosci parametrow.

5.2 PRZEKROCZENIA WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW
JAKOSCI WODY

Wszystkie probki pobrane w 2023 r. przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wroctawiu PPIS we Wroctawiu oraz Zarzadce wodociggéow sieciowych
Bratowice, Jaksonéw, Stary Sleszow, Wegry, Zerniki Wielkie, Zoérawina spelniaty
wymagania sanitarne.

W 2023 r. PPIS we Wroctawiu stwierdzil przekroczenie w 7 probkach (w tym 4 probki
w zakresie wskaznikéw mikrobiologicznych oraz 3 probki wody w zakresie parametrow
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fizykochemicznych) w wodociggu sieciowym Zakladu Do$wiadczalnego Instytutu
Zootechniki PIB Sp. z 0.0.:
1. Megtnos¢,
2. Chlor wolny,
3. Ogolna liczba mikroorganizméw, liczba bakterii grupy coli, liczba enterokokow
katowych,
4. Ogolna liczba mikroorganizméw, liczba bakterii grupy coli,
Ogolna liczba mikroorganizméw,
6. Metnosé, zelazo, ogdlna liczba mikroorganizméw, liczba bakterii grupy coli
(2 probki).

h

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badan prébek kontrolnych wody
pobranych z poszczegdlnych wodociggow  funkcjonujagcych  w gminie Zoérawina,
z uwzglednieniem czestotliwoscei i poziomu wystgpujacych niezgodnosci, wodg produkowana
i dostarczang w 2023 r. oceniono jako przydatna do spozycia przez ludzi, a jej jakos¢
oceniono jako zgodng z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294) poza okresem obowigzywania decyzji z dnia 29 czerwca 2023 r.
nr 4823/23 oraz komunikatéw o braku przydatnosci wody do spozycia (od 29 czerwca 2023 r.
do 11 lipca 2023 r. i od 12 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r.) i komunikatu o warunkowej
przydatnosci wody do spozycia (od 11 lipca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.).

6. PROWADZONE POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE
JAKOSCI WODY
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu, w 2023 r. prowadzil
1 _postepowanie administracyjne w sprawie niespetnienia wymagan sanitarnych w wodzie
przeznaczonej do spozycia dostarczanej przez wodociag sieciowy Zaktadu Doswiadczalnego
Instytutu Zootechniki PIB Sp. z 0.0.

Przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu dnia
27 czerwca 2023 r. pobrali do badan probk¢ wody z punktu monitoringowego: Zerniki
Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaklad Doswiadczalny Instytutu Zootechniki PiB, parter, sala
operacyjna, zlew. W badanej probce stwierdzono przekroczenie  wskaznika
mikrobiologicznego (liczba bakterii grupy coli, wynik: 40 jtk/100 ml, norma: 0 jtk/100 ml).
Na tej podstawie Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wydat w dniu
29 czerwca 2023 r. decyzje Nr 4822/23 stwierdzajaca brak przydatnosci do spozycia wody
produkowane;j i rozprowadzanej z wodociagu sieciowego Zaktadu Doswiadczalnego Instytutu
Zootechniki PIB Zerniki Wielkie Sp. z 0.0. z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Zarzadca obiektu natychmiast podjat dziatania naprawcze polegajace na dezynfekcji wody
zwigzkami chloru. Pracownikom zapewniono zastgpcze zréodlo wody przeznaczonej
do spozycia, przygotowywania positkow, mycia owocow i warzyw oraz naczyn kuchennych.

W dniu 3 lipca 2023 r. przedstawiciele Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroctawiu pobrali kontrolng probke wody z w/w punktu monitoringowego, w ktorej
stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego (chlor wolny, wynik: 0,76 mg/l,
norma 0,3 mg/1).
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W dniu 10 lipca 2023 r. przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroctawiu pobrali kontrolna probke wody, w ktoérej stwierdzono przekroczenie
wskaznikéw mikrobiologicznych:

e ogo6lna liczba mikroorganizméw, wynik: > 300 jtk/1ml, norma 200 jtk/1ml;

e liczba bakterii grupy coli, wynik: 1 NPL/100 ml, norma: 0 NPL/100 ml;

e liczba enterokokow katowych, wynik: 1 jtk/100 ml, norma: 0 jtk/100 ml.

W dniu 12 lipca 2023 r. przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroctawiu pobrali kontrolne prébki wody z:

e 7z punktu monitoringowego Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaktad Doswiadczalny
Instytutu Zootechniki PiB Sp. z o0.0., parter, sala operacyjna, zlew, w ktorej
stwierdzono przekroczenie wskaznikow mikrobiologicznych (ogdlna liczba
mikroorganizméw, wynik: > 300 jtk/Iml, norma 200 jtk/Iml; liczba bakterii grupy
coli, wynik: 3 NPL/100 ml, norma: 0 NPL/100 ml).

e 7z punktu monitoringowego Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaktad Doswiadczalny
Instytutu Zootechniki PiB Sp. z o.0., budynek socjalny, pomieszczenie kuchenne,
zlew, w ktorej stwierdzono przekroczenie wskaznika mikrobiologicznego (ogdlna
liczba mikroorganizmoéw, wynik: > 300 jtk/1ml, norma 200 jtk/1ml).

W dniu 18 lipca 2023 r. przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroctawiu pobrali kontrolne probki wody z:

e 7 punktu monitoringowego Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaktad Doswiadczalny
Instytutu Zootechniki PiB Sp. z o.0., parter, sala operacyjna, zlew, ktora spelniata
wymagania sanitarne,

e z punktu monitoringowego Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaklad Dos$wiadczalny
Instytutu Zootechniki PiB Sp. z o0.0., budynek socjalny, pomieszczenie kuchenne,
zlew, ktdra spetniala wymagania sanitarne.

Dnia 24 sierpnia 2023 r. zarzadca obiektu wystosowal pismo do PPIS we Wroclawiu
o zmiane punktu monitoringowego z punktu: Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaklad
Doswiadczalny Instytutu Zootechniki PiB Sp. z o.0., parter, sala operacyjna, zlew na punkt:
Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaktad Doswiadczalny Instytutu Zootechniki PiB Sp. z 0.0.,
budynek socjalny, pomieszczenie kuchenne, zlew.

W kolejnej probce wody pobranej w dniu 29 sierpnia 2023 r. przez przedstawicieli
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu w ramach kontroli
urzedowej z punktu monitoringowego: Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaklad
Doswiadczalny Instytutu Zootechniki PiB Sp. z o0.0., budynek socjalny, pomieszczenie
kuchenne, zlew, stwierdzono przekroczenie wskaznikow mikrobiologicznych (ogélna liczba
mikroorganizmow, wynik: 210 jtk/Iml, norma 200 jtk/1ml; liczba bakterii grupy coli, wynik:
4 NPL/100 ml, norma: 0 NPL/100 ml) oraz parametrow fizykochemicznych (m¢tnos¢, wynik:
4,5 NTU, norma: 1 NTU; zelazo, wynik: 584 pg/l, norma: 200 pg/l).

W dniu 31 sierpnia 2023 r. i 4 pazdziernika 2023 r. przedstawiciele Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu pobrali kontrolne probki wody z punktu
monitoringowego: Zerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, Zaklad Dos$wiadczalny Instytutu
Zootechniki PiB Sp. z 0.0., budynek socjalny, pomieszczenie kuchenne, zlew, ktére spetniaty
wymagania sanitarne.
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Zarzadca kazdorazowo po uzyskaniu informacji od PPIS we Wroctawiu o nieprawidtowych
wynikach badania prébek wody wykonywat dziatania naprawcze polegajace na dezynfekcji
i ptukaniu sieci wodociggowe;j.

Dnia 24 pazdziernika 2023 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
wydat decyzje optatowa nr 7658/Op/23 w sprawie przekroczenia wskaznikow
mikrobiologicznych i parametréw fizykochemicznych w kontrolnych prébkach wody.

7. DZIALANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

Po stwierdzonych przekroczeniach w kontrolnych préobkach wody, Zarzadca
wodociggu Zaktadu Do$wiadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.0., podejmowat
dziatania naprawcze (dodatkowa filtracja na instalacji uzdatniania wody, plukanie
i dezynfekcja sieci wodociggowej), ktore wyeliminowaty powstale niezgodnosci dotyczace
wymagan sanitarnych okreslonych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W tabeli nr 8 przedstawiono ilo$¢, rodzaj oraz wielko$¢ przekroczonych parametrow
dla poszczegblnych wodociagdéw funkcjonujgcych na terenie gminy Zo6rawina.

Tabela 8. Przekroczone warto$ci dopuszczalnych parametrow i wskaznikéw jakos$ci wody wraz
podaniem liczby stwierdzonych przekroczenn

1. Bratowice 8 0 0 - _

2. Jaksonéw 8 0 0 - -

3. | Stary Sleszéw 8 0 0 _ _

4. Wegry 8 0 0 - -

5. | Zerniki Wielkie 8 0 0 - _

6. Zérawina 14 0 0 - _
Wodociag 1. Ogo6lna liczba 1. Megtnosé 1,3 NTU

T Zaktadu 16 4 3 mikroorganizméw (norma: 1,0 NTU)

Do$wiadczalnego >300 jtk/1ml 2. Chlor wolny 0,76 mg/1

Instytutu (norma: 200 jtk/100 ml) (norma: 0,30 mg/l)
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Zootechniki PIB T Liczba bakterii grupy coli 3. Megtnosé 4,5 NTU

Sp. z o.0. 1 NPL/100 ml (norma: 1,0 NTU)
(norma: 0 NPL/100 ml) Zelazo 584 ng/l
Liczba enterokokow (norma: 200 pg/l)

kalowych 1 jtk/100 ml
(norma: 0 jtk/100 ml)

2. Ogélna liczba
mikroorganizméw

>300 jtk/1ml

(norma: 200 jtk/1 ml)
Liczba bakterii grupy coli
3 NPL/100 ml

(norma: 0 NPL/100 ml)

3. Ogoélna liczba
mikroorganizméw >300
jtk/1ml (norma: 200 jtk/1ml)
4. Ogoélna liczba
mikroorganizmoéw 210 jtk/1
ml (norma: 200 jtk/1ml)
Liczba bakterii grupy coli
3 NPL/100 ml

(norma: 0 NPL/100 ml)

8. SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO
8.1 WSKAZANIE WPLYWU NA ZDROWIE KONSUMENTOW PRZEKROCZEN
WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW JAKOSCI WODY

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu, w zwigzku
z przekroczeniem parametrow w wodociggach funkcjonujacych na terenie gminy Zoérawina
w 2023 r., przeprowadzil szacowanie ryzyka zdrowotnego.

Wplyw przekroczonych parametréw na zdrowie konsumentéw w oparciu o wytyczne
dotyczace jakosci wody do picia opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:

Ogolna liczba mikroorganizméw, ktora w temp. 22+2°C w 1 ml probki wody jest
stosowana jako wskaznik oceny stanu sanitarnego systemow dystrybucji wody. Powszechnym
zrodtem wystgpowania mikroorganizmow jest srodowisko zarowno wodne jak i glebowe,
€0 oznacza, ze moga one zosta¢ wykryte rowniez w systemie wodociggowym. Nie wszystkie
mikroorganizmy w wyniku ich spozycia stanowig zagrozenie dla zdrowia ludzi, jednak
u 0s6b z obnizong odpornoscia mogg wywolywacé zakazenia. Redukcje bakterii prowadzi si¢
poprzez fizyczne procesy uzdatniania wody takie jak koagulacje, flokulacje sedymentacje czy
filtracje oraz procesy chemiczne takie jak chlorowanie i ozonowanie. Zgodnie z zapisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zaleca sig,
aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/Iml w sieci rozprowadzajacej
wodociggu oraz 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta.
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Parametr bakterii grupy coli jest stosowany jako wskaznik oceny stanu sanitarnego
systeméw dystrybucji wody. Powszechnym zrédlem wystgpowania mikroorganizméw jest
zarowno $rodowisko wodne jak i glebowe, co oznacza, ze moga zosta¢ wykryte rowniez
w systemie wodociggowym. Niektore bakterie z grupy coli w wyniku ich spozycia moga
stanowié przyczyne infekcji u ludzi. Redukcje bakterii prowadzi si¢ poprzez fizyczne procesy
uzdatniania wody jak koagulacje, flokulacj¢ sedymentacj¢ czy filtracj¢ oraz chemiczne jak
chlorowanie i ozonowanie. Warto$¢ parametryczna powyzszego wskaznika w wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi wynosi 0 jtk / 100 ml wody.

Metnos¢ — wzrost poziomu metnosei nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla
zdrowia ludzi, niemniej parametr ten moze wskazywa¢ na pogorszenie jakosci wody
ujmowanej, sygnalizowa¢ zaklocenia w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody.
Przekroczenie wartosci 1,0 NTU w wodzie uzdatnionej moze sygnalizowa¢ znaczny wzrost
zawarto$ci substancji chemicznych (np. tlenki zelaza, manganu, glinu) lub zagrozenie
nieodpowiednig jakoscig mikrobiologiczng wody, a w rezultacie podwyzszone ryzyko
wystepowania chorob wodozaleznych.

Zelazo zaliczane jest do metali najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej.
Przekroczenie wartoéci parametrycznej zelaza (powyzej 200 pg/l) wptywa niekorzystnie na
stan techniczny sieci wodociggowej oraz na wskazniki organoleptyczne wody — barwe,
metno$¢ oraz smak. Mimo, iz zelazo wystgpujace w wodzie nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi, wymaga jednak podjecia dziatan naprawczych z uwagi na wynikajacg
nieakceptowalno$¢ dla konsumentéw wody.

W odniesieniu do parametrow i wskaznikow, dla ktérych wykazano niedotrzymanie
norm sanitarnych (Tabela nr 8), oceniajac rodzaj przekroczonych parametréw, stwierdzone
przekroczenia i liczbg probek, ktorych te przekroczenia dotyczyly, podejmowane dziatania
korygujace oraz czas wystgpowania przekroczenia — w okresie niedotrzymywania
wymaganych norm mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie stwierdzono negatywnego
wplywu na zdrowie konsumentow zwigzanego ze spozyciem wody produkowanej przez
wodociagi sieciowe Bratowice, Jaksonow, Stary Sleszow, Wegry, Zerniki Wielkie, Zorawina
funkcjonujace na terenie gminy Zdérawina, natomiast w wodociagu sieciowym Zakladu
Doswiadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o0.0. stwierdzono potencjalnie negatywny
wplyw na zdrowie konsumentow zwigzany ze spozyciem wody.

8.2 ZGLOSZONE REAKCIJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY
NA DANYM OBSZARZE

W 2023 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu

nie wplynelo zadne zgloszenie dotyczace niepozadanych reakcji zwigzanych ze spozyciem
wody produkowanej i dostarczanej na terenie gminy Zorawina.

8.3 WYSTAPIENIE PRZYPADKOW CHOROB WODOZALEZNYCH

W 2023 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu
nie wplynelo zadne zgloszenie dotyczace wystapienia przypadkéw choréb wodozaleznych
na terenie gminy Zérawina.

9. OCENA OBSZAROWA - TABELA
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