
LABTECH s.r.o., Laboratorium badawcze, Polní 340/23, 639 00 Brno
Laboratorium badawcze Nr 1147 akredytowane ČIA zgodnie z normą ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Laboratorium badawcze Paskov
Rudé armády 637, 739 21 Paskov

Sprawozdanie z badania Nr : 6045/2024
Str: 1
Str łącznie: 1

Klient: GBA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kościelna 2a, ŁAJSKI
05-119 LEGIONOWO
POLSKA

Rodzaj próbki: pitna woda
Data rejestracji: 26.3.2024
Data zakończenia badania: 4.4.2024
Osoba pobierająca: klient

Numer próbki Oznaczenie próbki

8368 30977/03/24, Kurek czerpalny

Numer Próbki:  Identifikacja metody badawczej SOP

Parametr  jednostka   8368  NP    Akr

Suma pestycydów µg/l 0 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Acetamipryd µg/l <0,02 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Chlomazon µg/l <0,02 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Cypermetryna µg/l <0,02 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Cyprodynil µg/l <0,02 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Deltametryna µg/l <0,02 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Tebukonazol µg/l <0,02 - LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Uwaga:
Wyniki analiz dotyczą otrzymanej próbki. 
Informacje podane w oznaczeniu próbki zostały otrzymane od klienta; laboratorium badawcze nie ponosi za to odpowiedzialności.
Cyfra obok oznaczenia metody badania wskazuje miejsce pracy LABTECH s.r.o, w którym określono parametr: 
1 - Laboratorium badawcze Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno; 2 - Laboratorium badawcze Paskov, Rudé Armády 637,739 21 Paskov;
4 - Laboratorium hygieniczne Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy, 5 - Laboratorium ÚNS Kutná Hora, Vítězná 422,
 284 03 Kutná Hora.

Niepewność pomiaru (NP) jest zdefiniowana jako rozszerzona niepewność pomiaru na poziomie istotności 95% przy 

współczynniku rozszerzenia k = 2 i nie obejmuje niepewności pobierania próbek. Niepewność jest wyrażona zgodnie 

z EA-4/16. Niepewność nie dotyczy wyników poniżej i powyżej górnej granicy oznaczalności.  

Informacja „Akr” rozróżnia standardowe procedury operacyjne (SOP) w zakresie akredytacji (A), procedury poza zakresem 

akredytacji są oznaczone (N). Testy z zastosowaniem elastycznego zakresu akredytacji są oznaczone jako FRA. Testy 

w ramach akredytacji przeprowadzane w innym laboratorium w ramach podwykonawstwa są oznaczone SA.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do obiektów badań wymienionych powyżej.
Sprawozdanie nie obejmuje innych dokumentów, np. charakteru administracyjnego i państwowego nadzoru zawodowego.
Sprawozdanie ten może być powielane jedynie kompletne, w przeciwnym razie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
laboratorium.

Data wydania sprawozdania: Ing. Lenka Ambružová
9.4.2024 kierownik laboratorium badawczego

koniec protokołu


